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AutoCAD SHX Text
การติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยระบบแสงสว่าง, ไฟฟ้ากำลัง ที่ระบุในเบบแปลน

AutoCAD SHX Text
รายการประกอบแบบ

AutoCAD SHX Text
1.การดำเนินงานทั่วไป

AutoCAD SHX Text
2.ขอบเขตของงาน

AutoCAD SHX Text
3. มาตรฐานการปฎิบัติงาน

AutoCAD SHX Text
2.1 ให้ผู้รับจ้างจัดหา วัสดุ, อุปกรณ์ และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย ระบบแสงสว่าง,
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ไฟฟ้ากำลัง, ตามรูปแบบที่ระบุในแบบแปลน ให้สามารถใช้งานได้ดีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

AutoCAD SHX Text
2.2 ดวงโคมที่แสดงในแบบ เป็นเพียงตำแหน่งโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องเสนอ SHOP DRAWING.
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แสดงชนิดและตำแหน่ง โดยให้ยืดถือหลัก คือ ให้ใช้ดวงโคมชนิดฝังในบริเวณที่มีผ้าเพดาน และใช้

AutoCAD SHX Text
ดวงโคมชนิดลอยในบริเวณที่ไม่มีฝ้าเพดาน เว้นเสียแต่ว่าแบบจะระบุให้ติดตั้งนอกเหนือเป็นอย่างอื่น
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2.3 การเดินสายโดยทั่วไป ให้เดินสาย IEC 01 ในท่อ EMT , IMC หรือสาย NYY ในท่อ PVC, HDPE
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หรืออื่นๆตามรูปแบบที่ระบุในเบบแปลน โดยฝังในผนัง, พื้น,โครงสร้างของอาคาร หรือร้อยในท่อ

AutoCAD SHX Text
ซ่อนในฝ้าเพดาน เว้นเสียแต่ว่าแบบจะระบุให้ติดตั้งนอกเหนือเป็นอย่างอื่น
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2.4 ขนาดท่อ CONDUIT ที่ใช้และจำนวนสายไฟฟ้า ในท่อให้สัมพันธ์กันตามตารางร้อยสาย

AutoCAD SHX Text
2.5 ผู้รับจ้างจะต้องเชื่อมต่อสายเมนไฟฟ้าตามที่ระบุในแบบ เข้ากับระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง
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2.6 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่พร้อมเสนอ SHOP DRAWING เพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้ง

AutoCAD SHX Text
2.7 ตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ระบุในแบบ คือ สวิตช์ไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า, เป็นตำแหน่งโดยประมาณเท่านั้น

AutoCAD SHX Text
ผู้รับจ้างจะต้องทำตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AutoCAD SHX Text
ให้ผู้รับจ้างเสนอผังและแบบสำหรับก่อสร้างให้ผู้ออกแบบให้ความเห็นชอบก่อน

AutoCAD SHX Text
3.1 การเดินสายไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัด

AutoCAD SHX Text
3.2 การตัด-ต่อสายไฟฟ้า ให้ทำได้เฉพาะในกล่องต่อสาย ดวงโคม สวิตช์และเต้าเสียบ

AutoCAD SHX Text
3.3 กล่องต่อสายเป็นกล่องเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียม ผลิตในประเทศ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
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สำหรับดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ OCTAGON BOX สำหรับเต้าเสียบและสวิตช์ที่ใช้ HANDY BOX
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สำหรับกล่องต่อสายอื่นๆ ใช้ SQUARE BOX

AutoCAD SHX Text
3.4 กล่องโลหะ ต้องใช้ในทุกแห่งที่มีสวิตซ์ เต้าเสียบ และจะต่อสายแยกไปยังดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
3.5 การต่อสายขนาดเล็กให้ใช้ INSULATED SOLDERLESS WIRE CONNECTOR UL-APPROVED

AutoCAD SHX Text
ชนิดขันเกลียวหรือชนิดที่ใช้เครื่องมือกลบีบ ขนาดให้ถือตามคุณสมบัติ ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
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3.6 การต่อสายขนาดใหญ่ SOLDERLESS WIRE CONNECTOR UL-APPROVED 

AutoCAD SHX Text
ชนิดใช้เครื่องมือกลบีบแล้วพันด้วยเทปพันสาย หนาอย่างน้อย 3 ชั้น
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3.7 การต่อสายจาก JUNCTION BOX มายังดวงโคม ให้ใช้ท่อร้อยสายชนิดอ่อน
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และต้องใช้ข้อต่อสำหรับข้ออ่อนโดยเฉพาะ ปลายท่อที่มีการร้อยสายเข้าท่อ 

AutoCAD SHX Text
หรือในที่เปียกชื้น ต้องมี SERVICE ENTRANCE FITTING ใส่ไว้ปลายท่อที่

AutoCAD SHX Text
ไม่ได้ฝังอยู่ในผนังและพื้น จะต้องจับยึดด้วยประกับโลหะ (CONDUIT STRAP) 

AutoCAD SHX Text
และประกับสำหรับแขวนท่อ (CONDUIT HANGER) ทุกๆระยะ 1.50 ม.
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3.8 การเดินต่อ EMT, IMC จะต้องวางขนานหรือตั้งฉากกับพื้น ผนังและโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
การงอท่อโลหะควรหลีกเลี่ยง หากมีความจำเป็นต้องงอ ต้องให้มีรัสมีโค้งของท่อ

AutoCAD SHX Text
3.9 กล่อง HANDY BOX ให้ใช้อย่างลึก 2 นิ้ว เท่านั้น

AutoCAD SHX Text
3.10 การต่อสายเข้าหามอเตอร์ ให้ใช้ FLEXIBLE CONDUIT ชนิดกันน้ำ

AutoCAD SHX Text
3.11 จัดทำป้ายชื่อแผงต่าง ๆ และการใช้งานในแต่ละวงจร ติดที่แผงทุกแห่ง

AutoCAD SHX Text
ไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้จำนวนองศาที่งอ

AutoCAD SHX Text
ระหว่างกล่องต่อสาย 2 จุด เมื่อรวมกันแล้ว ต้องมีมุมไม่เกิน 360 องศา

AutoCAD SHX Text
เมื่อพันแล้วต้องหนาไม่น้อยกว่าฉนวนหุ้มสายไฟ

AutoCAD SHX Text
ถ้าท่ออยู่ในอาคาร จะต้องมี CONDUIT STRAP ใส่ไว้ ถ้าอยู่นอกอาคาร

AutoCAD SHX Text
รายละเอียด

AutoCAD SHX Text
สัญลักษณ์

AutoCAD SHX Text
สัญลักษณ์ของแบบระบบไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
แผงควบคุมไฟฟ้า (LOAD CENTER]

AutoCAD SHX Text
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ

AutoCAD SHX Text
กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ ของการไฟฟ้าฯ

AutoCAD SHX Text
หลักสายดินทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/9" ยาว 2.40 ม.

AutoCAD SHX Text
สวิทซ์ทางเดียวแบบ 1 สวิทซ์ ขนาด 16 แอมป์, 250โวลท์ แบบฝังเรียบผนัง

AutoCAD SHX Text
เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายกราวด์ขนาด 16 แอมป์, 250โวลท์ แบบฝังเรียบผนัง
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 เดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว เดินฝังในผนัง สำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
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สาย 2x2.5/G-2.5 ตารางมิลลิเมตร ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
 ดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว เดินฝังในผนัง สำหรับระบบเต้ารับไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
สาย 2x4/G-2.5 ตารางมิลลิเมตร ชนิดสาย IEC 01 

AutoCAD SHX Text
 2000 ลูเมน/โคม อุณหภูมิสี ไม่น้อยกว่า 5,500 เคลวิน (แสงธรรมชาติ)

AutoCAD SHX Text
โคมไฟเปลือย LED T8 16 วัตต์ ชนิดติดลอย ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า
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 2000 ลูเมน/โคม อุณหภูมิสี ไม่น้อยกว่า 5,500 เคลวิน (แสงธรรมชาติ)

AutoCAD SHX Text
โคมไฟกันน้ำ LED T8 16 วัตต์ ชนิดติดลอย ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า
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มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

AutoCAD SHX Text
จึงจะดำเนินงานขั้นต่อไปได้

AutoCAD SHX Text
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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รายการประกอบแบบ และสัญลักษณ์ 
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แบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
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ปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
แบบเลขที่

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง/

AutoCAD SHX Text
ผอ.กจน.

AutoCAD SHX Text
ผชช.

AutoCAD SHX Text
แบบ

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
ผ่าน

AutoCAD SHX Text
เสนอ

AutoCAD SHX Text
ผอส.

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
แก้ไขจาก
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กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
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แผ่นที่
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AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า
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เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม สก.2628

AutoCAD SHX Text
โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ วส.31

AutoCAD SHX Text
ไพรวัลย์ อันวิเศษ  สฟก.6304

AutoCAD SHX Text
ศิริวัฒน์  จิตตศิลป์

AutoCAD SHX Text
สย.9462

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
สุวาลี ศรีพลอย

AutoCAD SHX Text
991056


dewme Tvian Tirans gy lwvhaeans Tuvihdaunine deama TvianTrvhanszuwluhaeans ivihdaunfine

Y. s Y - ¢
pas WLk 951 2905 bl g 98

< <

#& § %@ﬁﬂﬁﬁi%ﬂwmuqim@ {& 4’1

7 Yhmjmm 7
—® —©®

aens Itrdgauniine

TneeFuang

MCC—RWP 10 134_7
IC>10 kA

MCC—RWP 10 2433
IC>10 kA

SURGE PROTECTION DEVICE(Type I+ ) @ §) SURGE PROTECTION DEVICE(Type 1+11)

1 Pole I >50kA /Pole (10/350) us, 3 Pole I >25kA /Pole (10/350Q) us,

100 A BUSBAR 100% NEUTRAL +25% GROUND 100 A BUSBAR 100% NEUTRAL +25% GROUND

F F2 F3 Fa g:’) F1 F2 F3 F4 (3

| | mccs | mccs MCCB | | MCCB | mccs MCCB
20AT 16AT 16AT 20AT 16AT 16AT
D@ o>© TGP ) 1ogartP T00AF P o>@ 0>@ FUFP ISP JiotartP
SPARE SPARE
" "
i 1x10 sa.mM, Tiade o Nyy l 1x10 sQ.MM, Tlmdnell NyY
E L a o 3 e a Ly &
Fulunesesdieunn 3,457 Fulunesesdieunn 3,457
TUANE PVC AUANa PVC

mmmﬁmmmmwﬁﬂﬁu mmmﬁmmmmwﬁﬂﬁu

@ padlaiin 5 Taws @ padlilin 5 Tawu
2%2.5 /G=2.5 mm- IlAane IEC 01

a ! &

Bulune EMT 2um 1/2 din

2x2.5/G—-2.5 mmz Filag1el IEC 01
a ! £
Bulune EMT 2uU9 1/2 U9

2x4/G—2.5 e AR IEC 01

2x4/G—2.5 . AlAANY IEC Of
a ! =4
Bulune EMT AU 1/2 99

= ‘ &
Pulune EMT 2uUA 1/2 U

I ! = !
RWP—1 v szuulvivhuasanns RWP—1 v rsuulvivhussans
0.75kW—7.5kW, 1Wg are i n 3.00kW—7.50kW, 3Lg are i in
= sz LU Ty TN A seuuBn T Ul
RWP—2 § RWP—2
0.75kW—7.5kW, 143g

3.00kW—7.50kW, 3LNd

e o o ¥ o
1@@5LLﬂ?NL@uLaﬂQ?5UU1W'VJ’m']@Qﬁ’ﬂ\ﬁtﬁ‘ﬁgﬂu'ﬁﬂ 1 g

wanewws: — §tvanlwvh Mcc—RwP Fldmaunsastatl 10 2a3

v o o ¥ a
Inezunssududenssuylnwiidseslswuldu 3 e

NANNIAARITUN NIUNTARNNTUN )
NS LNTNNT NN FITNTPAZRMIPAAN

IpazunsudupensyunInwidsreelssguu-dy nsclauawmes IW 1 e auphaum 0.75 kw. B9 7.5 kw.

<
W LL‘LI‘Lm’lmgfluszuu’lwﬂﬂm&ﬂ'a‘mna
= & ! =
LL@gﬂ?mﬁJ@m@?“lWﬂ'] 3 d UGB 3.00 kW. T4 7.50 KW. T T
s moudoumad oo el 4 (con| Lo | SULHEASIABTUNINEURENT s UL I
o 139g1BY
AANs tRTeAsNe | A3Fmnl AswRay delo462 %&F
2ONUL laue Nad
Arans T Iws¥ael dudiFe  @nwne3os 'W/ ‘
Aeonsededng | WINTeY AnedSengan @n2628 (3” jiujﬁ;q il T
Aransdawanany| Trane BeriRus a3 —t57 LLT?%@E;/ Hiuzey we A
T AR FAnans TN | waed 991056 weemLy|  E1—01 waudl | 3/12
N il



AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้ากำลังของโรงสูบน้ำดิบ 1 เฟส

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
100 A BUSBAR 100%%% NEUTRAL +25%%% GROUND

AutoCAD SHX Text
MCC-RWP

AutoCAD SHX Text
IC>10 kA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
มิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่ำ 

AutoCAD SHX Text
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AutoCAD SHX Text
โดยผู้รับจ้าง

AutoCAD SHX Text
เชื่อมต่อโหลดไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
RWP-1

AutoCAD SHX Text
0.75kW-7.5kW, 1เฟส

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
RWP-2

AutoCAD SHX Text
0.75kW-7.5kW, 1เฟส

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
ระบบเต้ารับไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
20AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
10 วงจร

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
2x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
2x4/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
หมายเหตุ: - ตู้โหลดไฟฟ้า MCC-RWP มีจำนวนวงจรย่อย 10 วงจร

AutoCAD SHX Text
%%Uและกรณีมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 3.00 kW. ถึง  7.50 kW.

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้ากำลังของโรงสูบน้ำดิบ 3 เฟส

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
100 A BUSBAR 100%%% NEUTRAL +25%%% GROUND

AutoCAD SHX Text
MCC-RWP

AutoCAD SHX Text
IC>10 kA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
มิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่ำ 

AutoCAD SHX Text
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AutoCAD SHX Text
โดยผู้รับจ้าง

AutoCAD SHX Text
เชื่อมต่อโหลดไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
ค่าความต้านทานของหลักดิน

AutoCAD SHX Text
1x10 SQ.MM,ชนิดสายไฟ NYY

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อร้อยสายขนาด 3/4นิ้ว 

AutoCAD SHX Text
ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม

AutoCAD SHX Text
ชนิดท่อ PVC

AutoCAD SHX Text
RWP-1

AutoCAD SHX Text
3.00kW-7.50kW, 3เฟส

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
RWP-2

AutoCAD SHX Text
3.00kW-7.50kW, 3เฟส

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
ระบบเต้ารับไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
20AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
10 วงจร

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
2x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
2x4/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
ค่าความต้านทานของหลักดิน

AutoCAD SHX Text
ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม

AutoCAD SHX Text
1x10 SQ.MM,ชนิดสายไฟ NYY

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อร้อยสายขนาด 3/4นิ้ว 

AutoCAD SHX Text
ชนิดท่อ PVC

AutoCAD SHX Text
SURGE PROTECTION DEVICE(Type I+II)

AutoCAD SHX Text
1 Pole I  >50kA/Pole (10/350) us,  imp >50kA/Pole (10/350) us,  >50kA/Pole (10/350) us,  50kA/Pole (10/350) us,  

AutoCAD SHX Text
SURGE PROTECTION DEVICE(Type I+II)

AutoCAD SHX Text
3 Pole I  >25kA/Pole (10/350) us,  imp >25kA/Pole (10/350) us,  >25kA/Pole (10/350) us,  25kA/Pole (10/350) us,  

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้ากำลังของโรงสูบน้ำดิบ กรณีมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ขนาดตั้งแต่ 0.75 kW. ถึง  7.5 kW.

AutoCAD SHX Text
SPARE

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
SPARE

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
แบบแสดงไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้ากำลัง

AutoCAD SHX Text
E1-01

AutoCAD SHX Text
3/12

AutoCAD SHX Text
แบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
โรงสูบน้ำดิบ

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
แบบเลขที่

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง/

AutoCAD SHX Text
ผอ.กจน.

AutoCAD SHX Text
ผชช.

AutoCAD SHX Text
แบบ

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
ผ่าน

AutoCAD SHX Text
เสนอ

AutoCAD SHX Text
ผอส.

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
แก้ไขจาก

AutoCAD SHX Text
กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
หมายเลขแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
C  O  T

AutoCAD SHX Text
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  (COT)

AutoCAD SHX Text
เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม สก.2628

AutoCAD SHX Text
โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ วส.31

AutoCAD SHX Text
ไพรวัลย์ อันวิเศษ  สฟก.6304

AutoCAD SHX Text
ศิริวัฒน์  จิตตศิลป์

AutoCAD SHX Text
สย.9462

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
สุวาลี ศรีพลอย

AutoCAD SHX Text
991056


v v .
FAYLIAHLPTAIG LU P RWP—2

RALIANLATRNE LU RWP—1———

!

|

FNEI1951ENISLATRIFLUNAL

S

(S]—I<>

VOLT. " ©
=
Sl
S @
h1 d2

O )
thimgedes  \Foufiou

VOLT.

e

Saluahom g

S @
h1 f2

o ®
thmond  idouon

WLLLARIVUBIPLIAY

i P - . 3 _ v LRREERE TP WMRNa . - »
uNnglagLAZes semsainsal %iln MsAILANMSYN I dunu | desmsguh - anadisay | AR | unssanelnida Wanawmn
(TDH) Auga | Aude
(1m) (AUN/EA) (Wms) (i) (i) (sa0/u17) @Aladmel) | Taaslola/dsmd
10.0 2 1114 2900 037 220/1/50
15.0 2 114 2900 055 220/1/50
- 3 ok e 50 i e s
neaiit 1 Tevguih Avagirmnssuunsanh fanu Tadifin 100 Lums 20 8 LR 2900 0.75 2201150
Float Switch Control 25.0 2 114 2900 1.10 220/1/50
I I . p ne
-flunaai Ay, sefsh 61 1, RWP-1 3ife 2 ugavinanu 30.0 2 1114 2,900 1.10 220/1/50
4oE v g , . e
-funsai Ay, svdind 61 2, RWP-1 i 2 g uuazdedty g whieu 10.0 2 1174 2,900 0.75 220/1/50
Electrode Control 15.0 2 1114 2900 075 220/1/50
de oz % el 5 ol 75 P 5
-Afafiushla, széundt 75% 60 1, RWP-1 vife 2 Faihnu 200 2 1114 2,900 1.10 220/1/50
At o 1 . 5 / 15
-fiFafiuhla, rztnh 100% g4 1, RWP-1 vifa 2 g avitnu 2.0 2 114 2,900 1.10 220/1/50
T - 5 : . -
-fiFafiuhla, rfinh g2, RwP-1vide 2 ngaihnuuszdadyanubeu 30.0 2 114 2.900 1.50 220/1/50
10.0 2 114 2900 075 220/1/50
15.0 2 114 2900 1.10 220/1/50
100 200 2 114 2,900 150 22011550
N nsdldl 2 Teeguih Avagvinsnszuunsanh 28y w1nnd 100 Lums 0 2 114 2900 220 220/1/50
Bt LEIC N = =
5 % fhiluFniunaes, Float Switch Control 30.0 2 114 2,900 2.20 220/1/50
AWP-1.2 LTBgU Ay S 2
UNALRLALT, 4oE v g P i
-flumaai Ay, sefah 61 1, RWP-1 3ife 2 ugainanu 10.0 2 1114 2,900 1.10 220/1/50
End Suction Type
I I . 5 / 5 e
-flunaai Ay, sefuh 61 2, RWP-1 3 2 nyavitanuuasdedny ayrusion 150 2 114 2900 1.50 220/1/50
15.0 ; e
Pressure Switch Control 20.0 2 114 2900 220 220/1/50
. T | G - 2 5 P -
-fvedaiiy, uradilbiaditwnnnduswiudnudnf 05 e, Rwp-1vie 2 vgaviau 250 2 114 2900 220 22011550
o g a o ' . e B . o . a ol / /35
-fivedahfy, ussduluerihAuTadenndussduldnudn , Rwe-1 wie 2 Guviny 30.0 2 114 2,900 3.00 3801350
P 2 e . & -
s1gmsg Unsafuaznuiide Wawfiafa & 10.0 2 114 2,900 1.50 220/1/50
-Motorized Vaive T Awin iyt aviedaihfiu Siuau 1 4m 15.0 2 114 2900 2.20 220/1/50
okl L el e 20.0 20.0 2 114 2900 3.00 380/3/50
-Basafiviadah fudaudiumnini d1A2uAx StatcMixer s 2 2 3
. - - ) e
—nudeusefudtunnn 6o 25.0 2 1144 2900 400 38013550
- o L T p 315
1.) fufyayras szdnh 43 1 (100%) ndafivirla iivedslidaMotorized Vaive 0.0 2 114 2900 4.00 38053550
- I R R o -
2.y fudeyey e sz 61 1 (75%) arndafitaila e ddliiTe Motorized Valve 10.0 3 212 2,900 1.50 220/1/50
15.0 3 212 2900 2.20 220/1/50
0.0 200 3 212 2,900 3.00 380250
25.0 3 212 2900 40 380/3/50
300 3 212 2900 55 38013550

NANNIAARITUN NIUNTARNNTUN
N3 ENTNNT NN TITNT P AT RMIPAAN

4
WL LL?J‘]JN']VI?ﬁquigﬂU1wVTﬂLLﬂ3Lﬂ?‘ﬂﬁﬂﬂ
ﬂ L4
15397 paudaunuyi eeW walulad aa (com ARSI quqg Qﬁ;ﬂi 1
£XY [ERGIIGM
AronsTAseasne | A3¥mnd AmmRall ae9462 %ﬁf
. LRSI LAUa NBR
Arans T Tns&asl dudeie  anne304 W
" . EATGIER A WL,
AeonaeFedng | winde Antasegan @n 2628 @9 N ﬂ‘
. . p . Tutlse/ P
Adansdawanany| Trave BeARus a3 =17 |unlaan e Hamau
[GIIISTNY 44 FINaee 5533@31 e 991056 NHIEWADLLIL E1-02 uu A 4/12



AutoCAD SHX Text
MAIN

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCC

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ RWP-1

AutoCAD SHX Text
%%Uแบบแสดงหน้าตู้ควบคุม

AutoCAD SHX Text
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ RWP-2

AutoCAD SHX Text
VOLT.

AutoCAD SHX Text
AMP.

AutoCAD SHX Text
VOLT.

AutoCAD SHX Text
AMP.

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
ต่ำ 1

AutoCAD SHX Text
ต่ำ 2

AutoCAD SHX Text
ปุ่มหยุดเสียง

AutoCAD SHX Text
เสียงเตือน

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
VOLT.

AutoCAD SHX Text
AMP.

AutoCAD SHX Text
ปุ่มหยุดเสียง

AutoCAD SHX Text
เสียงเตือน

AutoCAD SHX Text
ชั่วโมงทำงาน

AutoCAD SHX Text
ชั่วโมงทำงาน

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
ต่ำ 1

AutoCAD SHX Text
ต่ำ 2

AutoCAD SHX Text
ตารางอุปกรณ์ 1

AutoCAD SHX Text
4/12

AutoCAD SHX Text
E1-02

AutoCAD SHX Text
แบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
โรงสูบน้ำดิบ

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
แบบเลขที่

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง/

AutoCAD SHX Text
ผอ.กจน.

AutoCAD SHX Text
ผชช.

AutoCAD SHX Text
แบบ

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
ผ่าน

AutoCAD SHX Text
เสนอ

AutoCAD SHX Text
ผอส.

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
แก้ไขจาก

AutoCAD SHX Text
กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
หมายเลขแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
C  O  T

AutoCAD SHX Text
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  (COT)

AutoCAD SHX Text
เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม สก.2628

AutoCAD SHX Text
โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ วส.31

AutoCAD SHX Text
ไพรวัลย์ อันวิเศษ  สฟก.6304

AutoCAD SHX Text
ศิริวัฒน์  จิตตศิลป์

AutoCAD SHX Text
สย.9462

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
สุวาลี ศรีพลอย

AutoCAD SHX Text
991056


* A/S
CT

0-50A

V/S

©

0-300V

@ flod 6 A

CONTROL LINE

wunAng AeuLNARes
14 peEa 220 Vac.
finseudRinluuenm

THERMAL Tanes Inandias
QflaPINUNTZLG aunsndsy

nszuaRiing aga lxuiaenn @

©®

[

L‘N

MOTOR

- ‘ - 220V.50 Hz
“aovso e pezunsaduidenssun Inwigs
1041994 UUPU RWP—1.2 (1 W&
(iNTROL LINE
R
e
% OL[
§ LEVEL SWITCH P—%
gﬁk: :M :RZ
"
oL
i} iRZ w(j{— M

RUN
STOP

OVERLOAD

STAR1

\ 4
N1/
BUZZER $—7

3
+—
@J

3

|
-
e
=
MOTOR e——/II™

LOW LEVEL2
DELTA1

(ALARM)
LOW LEVEL1
(STOP P1/P2)

pezungaiduBenssuL InwiA LA

ﬂﬂﬂt?ﬁﬁﬂﬁﬁu RWP—1.2 (1 me

dnyfnpol
(: LwRs TR TINeS v:{ gAndi@aanyina
- . 1 ‘s
o8 ©mm’ﬁmmnmm’ e o @mm’ﬁmmmmm’ A/S| @ndidennsvuglyivh II pausnAwies Unfida
= wHNUBENd PEULNALIDT A Sl 7 Uil
cr ) ) v/S | gamdiaanus siiulviv peuunanes Unfda
< A/S % AeeId 220 Vac. :
o[, — fnseuadfinlauasnm @ fpasFanszuglvlyh mepH  lmlled fadl
M . ~— M D1 Y1 “ o o . n -
%77 !iLl T é L l% E | J% Eq Eq H @ DmesSaug el —mm— ARAE WNNLURNA
] | ! i i i
THERMAL Teuned Tnandiael | - aAndaysuiin
[JOL TFafemnunsTug gnxngnlsu EJEJEJOL Saras Tnastiad
E: nesuafingeqalshieent OL[: THERMAL TewaesTuias3iat]
v/S E\\D (:) O uaniluansaniue & uawies 1 d 230v
L2+t L2+X1 . .
N 0-500 Lifut | g Ligvr | 13tz =q  alwadesiiages @ Newes 3 L& 400V
(1) (1) ol am 6 A T T T T T
o w6 A CONTROL LINE L1-ut ‘ L2-i ‘ Ls—ww‘ L1-Y1 ‘ LZ—XW‘ L3-71
@ fod 210 6 A MOTOR (5-0)
@ 3x380/660V.50 Hz @
L1 |L2 [L3 [N
O O O O
L1 ‘ L2 ‘ L3 ‘ N 1 (- %) g A > 1wﬂ P-4
ARTLNTHNLAUAEINT S LI M~
POWER SUPPLY y
3x380V.50 Hz )
ﬂﬂﬂt?ﬂguu'vl‘j_l RWP—-1,2 (3 L‘V‘lﬂ)
CONTROL LINE
>
R2
Ve, STEENNSBRSNNTeTeneTs b lus sy Trlwn
yyw v o v a ! ! o a 3 a
HANOAL %"“TO L9 19415931 U1 UAB LA TN ZUAINE U NNIBIAF 993 <
@ @ %uW@"ﬂ@ﬁﬂmi‘ﬂﬂmm%m@%m‘ﬂixmmmﬁﬁ
o “**ﬂ o ] lm Hawgmalumnaaden umae way 1A uileeiudmiunewas 1 Wa 230V kUL DOL, 3 W& 400V WU DOL
3 3 OFF o o o
@ %uwﬁﬂmmﬂmﬂuﬂimmm\‘i@%
3 o[ Hawgmalumnaaden umae way 1A uileeiudmiunewas 1 Wa 230V kUL DOL, 3 W& 400V WU DOL
w LEVEL SWITCH “ o - o v o -
5 Y H{ @ @ B3 Auailpafiuludenmuauiaffisuewias
= M R2 o = P - o o o -
o :fl f: Hawgmalumnaaden umae way 1A uileeiudmiunewas 1 Wa 230V kUL DOL, 3 W& 400V WU DOL
+ | @ @ Eﬂu'W@?J@Q@WEVLW‘ﬂ%t@gﬁ/‘l@?@ﬁ@qﬁl‘ﬁﬁﬁ@ﬂ@WNTHW@‘W%@N@L@@?K
Fawanslumnanuden aeat waz 13 ngialeafiudmEunewes 1 wa 230V WU DOL, 3 W@ 400V L1 DOL
@ @ PUIPLNNUANG ADULNAIIDTUATTHERMAL To1005 11asdiae lnAenmuauiaifinuemes
or Fauwanalumaneden 1unde way U3Ae e udmiuNewes 1 wd 230V WU DOL, 3 WA 400V WUU DOL
TRW(i — M
] o i
;(( L. Y D1
- RIJ Y[ R2J Y MR it G Y ¥ ¥
-~ o/ o/
" ] F9RQ ¢ 9 NBINNIARAITUN NINNTWENNTUN
> v
9% 8f B & 3 b 2 NIENTUNTNENIBTINT VAL RIINNDN
2 42 S& 2 g v C 5
=7 By 3
S 4; A
Y = WL LL‘]J‘]JN']I?I?ﬂ'Iu?31J1J1w71'1ttﬂgtﬂﬁ"ﬂ\1ﬂﬂ
G T
IpazunssdudenszuyinA AN : — o
¥ o 13957 preudaunuyi e walulad aia (com ABTHNTHLAUWRILITE UL ”]ﬂ’g‘]_l@gJ
ﬁ@ﬁt?\?ﬁuu"mu RWP—-1,2 (3 Lwﬁ) £ wARLLILY Iﬁ‘\‘iﬂ‘]_lﬁ/"]a‘]_l
v P a
AFansTAseasne | A3¥ml AmmRall ds9462 %&F
> 28NUWLIY e WO
Aranslinn InsBael dudee  a@uin6304 'W/
" - IEATSIES N WL,
Aeonsededng | WINTeY AnedSengan @n2628 (3” 7 ﬁ"
. , . Fuilyy/ 5
Aransdawanany| Trane BeriRus a3 =17 |unlaan el we A
T g Finaes ﬁg wULLATT 991056 WML E1—03 wauil | 5/12



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
 CONTROL LINE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
MOTOR (S-D)

AutoCAD SHX Text
3x380/660V.50 Hz

AutoCAD SHX Text
L3-W1

AutoCAD SHX Text
L2-V1

AutoCAD SHX Text
L1-U1

AutoCAD SHX Text
L3-W1

AutoCAD SHX Text
L2-V1

AutoCAD SHX Text
L1-U1

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
Y1

AutoCAD SHX Text
L1-Y1

AutoCAD SHX Text
L2-X1

AutoCAD SHX Text
L3-Z1

AutoCAD SHX Text
L1-Y1

AutoCAD SHX Text
L2-X1

AutoCAD SHX Text
L3-Z1

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
~ 3%%C

AutoCAD SHX Text
เซอร์กิตเบรกเกอร์

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
แมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์

AutoCAD SHX Text
ใช้ คอยล์ 220 Vac.  

AutoCAD SHX Text
มีกระแสพิกัดไม่น้อยกว่า 

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
THERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์

AutoCAD SHX Text
มีตัวตั้งค่าทนกระแส สามารถปรับ

AutoCAD SHX Text
กระแสพิกัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Y1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
TR1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
Y1

AutoCAD SHX Text
TR1

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
OFF

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
AUTO

AutoCAD SHX Text
MANUAL

AutoCAD SHX Text
CONTROL LINE

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
MUTE ALARM

AutoCAD SHX Text
ALARM

AutoCAD SHX Text
OVERLOAD

AutoCAD SHX Text
MOTOR

AutoCAD SHX Text
DELTA1

AutoCAD SHX Text
STAR1

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
BUZZER

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL1

AutoCAD SHX Text
ON

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL2

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้ากำลัง

AutoCAD SHX Text
%%Uของโรงสูบน้ำดิบ RWP-1,2 (3 เฟส)

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
%%Uของโรงสูบน้ำดิบ RWP-1,2 (3 เฟส)

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
0-500V

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
0-50A

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
หมายเหตุ: ระยะทางของการขอขยายเขตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
ให้ผู้รับจ้างสำรวจหน้างานจริงเฉพาะแห่งก่อนทำการติดตั้งจริง

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
ขนาดบริภัณฑ์ป้องกันประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
ขนาดแมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์และTHERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์ให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
ขนาดบริภัณฑ์ป้องกันให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
POWER SUPPLY

AutoCAD SHX Text
3x380V.50 Hz

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
LEVEL SWITCH

AutoCAD SHX Text
(STOP P1/P2)

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
(ALARM)

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
 CONTROL LINE

AutoCAD SHX Text
MOTOR

AutoCAD SHX Text
220V.50 Hz

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
~ 1%%C

AutoCAD SHX Text
เซอร์กิตเบรกเกอร์

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
แมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์

AutoCAD SHX Text
ใช้ คอยล์ 220 Vac.  

AutoCAD SHX Text
มีกระแสพิกัดไม่น้อยกว่า 

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
THERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์

AutoCAD SHX Text
มีตัวตั้งค่าทนกระแส สามารถปรับ

AutoCAD SHX Text
กระแสพิกัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้ากำลัง

AutoCAD SHX Text
%%Uของโรงสูบน้ำดิบ RWP-1,2 (1 เฟส)

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
0-300V

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
0-50A

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
POWER SUPPLY

AutoCAD SHX Text
220V.50 Hz

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Y1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
TR1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
Y1

AutoCAD SHX Text
TR1

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
OFF

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
AUTO

AutoCAD SHX Text
MANUAL

AutoCAD SHX Text
CONTROL LINE

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
MUTE ALARM

AutoCAD SHX Text
ALARM

AutoCAD SHX Text
OVERLOAD

AutoCAD SHX Text
MOTOR

AutoCAD SHX Text
DELTA1

AutoCAD SHX Text
STAR1

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
BUZZER

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL1

AutoCAD SHX Text
ON

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL2

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
%%Uของโรงสูบน้ำดิบ RWP-1,2 (1 เฟส)

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
LEVEL SWITCH

AutoCAD SHX Text
(STOP P1/P2)

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
(ALARM)

AutoCAD SHX Text
สวิทช์เลือกทำงาน

AutoCAD SHX Text
คอนแทคเตอร์ ปกติเปิด

AutoCAD SHX Text
คอนแทคเตอร์ ปกติปิด

AutoCAD SHX Text
คอล์ย แมกเนติกส์

AutoCAD SHX Text
แลมป์แสดงสถานะ

AutoCAD SHX Text
THERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์

AutoCAD SHX Text
ลำโพงเสียงบัซเซอร์

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
สวิทช์เลือกกระแสไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
สวิทช์เลือกแรงดันไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ 

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
มอเตอร์ 1 เฟส 230V

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
มอเตอร์ 3 เฟส 400V

AutoCAD SHX Text
เซอร์กิตเบรกเกอร์

AutoCAD SHX Text
1%%C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
3%%C

AutoCAD SHX Text
ไทม์เมอร์ รีเลย์

AutoCAD SHX Text
TR

AutoCAD SHX Text
สวิทช์ระดับน้ำ

AutoCAD SHX Text
%%Uสัญลักษณ์

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
E1-03

AutoCAD SHX Text
5/12

AutoCAD SHX Text
แบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
แบบเลขที่

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง/

AutoCAD SHX Text
ผอ.กจน.

AutoCAD SHX Text
ผชช.

AutoCAD SHX Text
แบบ

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
ผ่าน

AutoCAD SHX Text
เสนอ

AutoCAD SHX Text
ผอส.

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
แก้ไขจาก

AutoCAD SHX Text
กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
หมายเลขแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
C  O  T

AutoCAD SHX Text
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  (COT)

AutoCAD SHX Text
เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม สก.2628

AutoCAD SHX Text
โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ วส.31

AutoCAD SHX Text
ไพรวัลย์ อันวิเศษ  สฟก.6304

AutoCAD SHX Text
ศิริวัฒน์  จิตตศิลป์

AutoCAD SHX Text
สย.9462

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
สุวาลี ศรีพลอย

AutoCAD SHX Text
991056

AutoCAD SHX Text
ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
โรงสูบน้ำดิบ


FN39EeN TUNAaNe way ANl lastudmy unases 1

g 230V UL DOL

FNSIARN IUAENY

uay AR lastudmiunames 3 wa 400V WU DOL

prgnaden aundne uaz1BiAusiladiudmivseses 1 wa 230 V. wiivl oL
saelseguuibu nsdluawmes Iy 1w suesiws 0.75 kw. Be 7.50 kw.

VHIEILIIP)

o4y o 4y v ¥ v vy oy
1. luﬁm\‘i‘ﬁsﬂ@mu‘w@i@ﬂiwqmmmmmwzﬂm@‘uuW@‘uu:umgwmﬂwmﬂléﬁm@@muuwwmmmmm@ama

vq e v . e
2. lufleraneanelvinewang Inanlvvhaesls Ui Buunuunaseeensies 2 wms

. . S 13 fnuat [L3 Aouaidariy ay . oA WA |18 Auaidesiu
Nnaeies nazuanne @ Uaaiu | Uszanuusei @ REGEs NIZUANTA @ vastiu | 1szauusan @
@ aumae e ez vesesde @ wumaesdne i uazneseede @ amaesde i uazeseede @ @ wwnsesdne i uazesesde
KW Hp In 115N | 1.25In CB CB EEZIERy g kW Hp I 1.15 1.25l CB CB 1528709 91
(A) (A) (A) (AT) (AT) (A) (A) (A) (AT) (AT)
) oA 2x10 mm? TP IEC 01 AU A 4x10 mm? FUPAE IEC 01 AULIU
0.75 | 1 66 | 7.6 | 83 2j2'5/972'5 mm WMWQEC o1 16 32 @,mu@ﬂmmmwmmmiﬂ&ﬁmaw 3.00 4.0 6 6.9 7.5 3j2'5/(?72'5 mm ﬁﬁmmﬂfc o1 20 40 @,mu@nmmm wan3an Ll 9
Bulune Mc aum 1/2 99 e TAT A NIANANS Fulung EMT 2um 1/2 90 13aTAT9A9N981ANS
- 2x10 mm? THAE IEC 01 PULU ~ 4x10 mm?2 IUPAE IEC 01 AULU
110 | 1.5 [ 9.6 | 11 12 | 2x2,5/6-2.5 mm? THAGE JEC O1 20 40 auaugnoqenzauen llviussn| | 370 5.0 7.4 8.5 0.2 |3x2,5/6-25 mm TRnEe JEC 01 20 40 AUIUGNORNIZ NN T s 9517
Bulune Mc aum 1/2 9a e T A Wilune EMT aum 1/2 9n S A
2x2.5/G—2.5 mm? FAANE IEC 01 2x10 mmf TUAKTE [EC 01 AU 3x2.5/G—-2.5 mm? FilAdNe IEC 01 4x10 mm? FUAGTE EC 01 AULI
1 50 2ol i3 5 . Sy Ay 5 50 @mu@mq%m%mmmiwﬁmmm 4.00 <5 5 - 0 AR Ay 20 40 @,mummmm Lahan I us 90
WULUNe IMC 2u1m 1/2 1 3330 1A9945198ANT WU LUNE IMC AUm 1/2 1 1730 TAT RSN 98TANS
- 2x16 mm? FUPRE IEC 01 e 4x10 mm?2 IUPAE IEC 01 IAULIU
2o | 50l te | we | s 2x4/G-4 mm” FUAEE IEC O1 0 co PULLRUIUGNOILLNZAY 440 I o1 y 32.5/6-2.5 mm’ FUARE IEC O1 2 i UGN FHEN IT s 9517
Fulune Mc auwm 1/2 99 mwiW‘ﬂmawwmimmwwmwa‘ Buluve Mc auw 1/2 19 V?@I@NMN@WW?
- 2x25 mr? FAG"Y IEC O1 ) - 4x10 mm?2 FUPAE IEC 01 IULIU
100 | a0l 2a o8 =0 2:6/(3*‘6 mm” TUAANE EC, O 0 20 PULURUIUGNOIELLNZAY 550 . . - ” 3:2-5/§*2-5 mm mmmﬁ&‘m o1 20 . @,mummam omahan b us 97
Fulune IMC auw 3/4 919 mwiW‘ﬂmawwm‘im\ﬁmwm@wa‘ Buluve Mc 21w 1/2 19 V?@I@NMN@WW?
;- 2x25 mm? FiA@"e IEC O1 , - 4x10 mm?2 FUPAE IEC 01 IAULIU
voo | ssl w0 | w4 | s 2x10/G=6 mr TUAKNE IEC Of e 50 PULIURUIUGNOIELLNZAY . 0 . - o 3x6/G=4 mm” TUAKNE IEC Of “ - aurugnaresnzamanTwius wh
Fulune IMC auw 3/4 419 mwiW‘ﬂmawwm‘im\ﬁmwm@wa‘ Buluve Mc auwm 3/4 99 V?@I@NMN@WW?
, 2x25 mm?2 FHARIE IEC 01
w10 | b0l 35 | a0 | aa 2x10/G=6 mm” TUAKNE IEC Of 20 100 FULIURUILGNAELNNZAN
Fulune IMC auw 3/4 919 el nrlus s m3e tAs 9491991ANS
, 2x35 mm?2 AL IEC 01
s50 | 75| a0 .8 5 2515/(376 mm ﬁﬁummgwgc o1 20 105 FULIURUILGNAELNNZAN
Fulune Mc auw 1 99 mwiW‘ﬂmawwmimxﬁmwmﬂwa‘
, 2x50 mm? i@ IEC O1
7.50 | 10 54 62 67 2525/(;‘40 i TUARNe N 100 150 P IUBUIUGNAIUNIZANN
Fuluve IMC 2um 1 1/4 9 @ blnus s mise 1ms 9asneenmns

RNZIHARN VARSI LL@zu?ﬁmm‘ﬂmﬁuﬁm%’uu@m@{ 3 W& 400 V. WYl DOL.

1090599 UUPY neclluawes W 3 wld JUIRAUA 3.00 kW,

7.50 kW.

o/ ¥ o ¥
NANITAARTTUN NTHNNTNENNTUN
ﬂ?3“/]5")\Wl§Wf;l"lﬂﬁ‘ﬁ??uﬁﬂﬂuﬂga\mﬁﬂﬂﬂu
4
uy LL‘]J?JN']VI?ﬂ'Iu?3Uﬁ1wﬂquﬂgtﬂ?’ﬂ\1ﬂﬂ
13957 preudaunuyi e walulad aia (com AR Y (ﬁ]ﬂj"]jl,@o@ﬂ :}Ju']ﬁﬁ‘]ﬁl( y -
- Lmzmﬂmmﬂ@\‘muzﬁmmmmm Iﬁ‘\‘i@l‘]_lu']ﬁll
AANs tRTeAsNe | A3Fmnl AswRay delo462 %&F
2ONWLL @ue WA
Arans v Ina¥asl Ul anne304 'W/
P IEATSIES N WL,
AAonsedeena | WWiude neasengan an 2628 (3@ ﬁ“’ ﬁ’
Aransdawanany| Trane BeriRus a3 —t57 LLT?%‘JIJ”-}E;/ el we A
G 4R Minaen S el [EhIT 991056 T | = waud | 6/12
N il



AutoCAD SHX Text
พิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
กระแสพิกัด

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย

AutoCAD SHX Text
บริภัณฑ์

AutoCAD SHX Text
ป้องกัน

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Hp

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
(A)

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
1.15I

AutoCAD SHX Text
(A)

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
1.25I

AutoCAD SHX Text
(A)

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
(AT)

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
0.75

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
8.3

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
9.6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
2.20

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
ตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
2x4/G-4 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
2x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
2x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
2x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
ประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
(AT)

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
บริภัณฑ์ป้องกัน

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
2x10 mm ชนิดสาย IEC 01 เดินบน

AutoCAD SHX Text
ฉนวนลูกถ้วยเกาะตามเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
หรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
%%Uตารางเลือก ขนาดสาย และบริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230 V. แบบ DOL.

AutoCAD SHX Text
%%Uของโรงสูบน้ำดิบ กรณีมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ขนาดตั้งแต่ 0.75 kW. ถึง  7.50 kW.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%Uตารางเลือก ขนาดสาย และบริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 400 V. แบบ DOL.

AutoCAD SHX Text
พิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
กระแสพิกัด

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย

AutoCAD SHX Text
บริภัณฑ์

AutoCAD SHX Text
ป้องกัน

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Hp

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
(A)

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
1.15I

AutoCAD SHX Text
(A)

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
1.25I

AutoCAD SHX Text
(A)

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
(AT)

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
3x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
8.5

AutoCAD SHX Text
9.2

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9.2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
8.8

AutoCAD SHX Text
10.1

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
5.50

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
ตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
3x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
3x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
3x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
3x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
บริภัณฑ์ป้องกัน

AutoCAD SHX Text
ประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
(AT)

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย

AutoCAD SHX Text
ประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
4x10 mm ชนิดสาย IEC 01 เดินบน

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ฉนวนลูกถ้วยเกาะตามเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
หรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
4x10 mm ชนิดสาย IEC 01 เดินบน

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ฉนวนลูกถ้วยเกาะตามเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
หรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
4x10 mm ชนิดสาย IEC 01 เดินบน

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ฉนวนลูกถ้วยเกาะตามเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
หรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
4x10 mm ชนิดสาย IEC 01 เดินบน

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ฉนวนลูกถ้วยเกาะตามเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
หรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
4x10 mm ชนิดสาย IEC 01 เดินบน

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ฉนวนลูกถ้วยเกาะตามเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
หรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
%%Uของโรงสูบน้ำดิบ กรณีมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 3.00 kW. - 7.50 kW. 

AutoCAD SHX Text
1. ในช่วงที่ต้องเดินท่อร้อยไฟจากตลิ่งน้ำเข้าสู่โรงสูบน้ำดิบแบบแพลอยให้เลือกใช้ท่ออ่อนกันน้ำขนาดตามท่อร้อยสาย

AutoCAD SHX Text
%%uหมายเหตุ

AutoCAD SHX Text
2. ให้เผื่อปลายสายไฟก่อนเข้าตู้โหลดไฟฟ้าของโรงสูบน้ำดิบแบบแพลอยอย่างน้อย 2 เมตร

AutoCAD SHX Text
2x16 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินบนฉนวนลูกถ้วยเกาะตาม

AutoCAD SHX Text
เสาไฟฟ้าแรงต่ำหรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2x10 mm ชนิดสาย IEC 01 เดินบน

AutoCAD SHX Text
ฉนวนลูกถ้วยเกาะตามเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
หรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2x10 mm ชนิดสาย IEC 01 เดินบน

AutoCAD SHX Text
ฉนวนลูกถ้วยเกาะตามเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
หรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
7.50

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
3x6/G-4 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 3/4 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
4x10 mm ชนิดสาย IEC 01 เดินบน

AutoCAD SHX Text
ฉนวนลูกถ้วยเกาะตามเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
หรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
2x6/G-6 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 3/4 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2x25 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินบนฉนวนลูกถ้วยเกาะตาม

AutoCAD SHX Text
เสาไฟฟ้าแรงต่ำหรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
2x10/G-6 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 3/4 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
2x10/G-6 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 3/4 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5.50

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
2x16/G-6 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 1 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2x35 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินบนฉนวนลูกถ้วยเกาะตาม

AutoCAD SHX Text
เสาไฟฟ้าแรงต่ำหรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
7.50

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
2x25/G-10 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ IMC ขนาด 1 1/4 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2x50 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินบนฉนวนลูกถ้วยเกาะตาม

AutoCAD SHX Text
เสาไฟฟ้าแรงต่ำหรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2x25 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินบนฉนวนลูกถ้วยเกาะตาม

AutoCAD SHX Text
เสาไฟฟ้าแรงต่ำหรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2x25 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินบนฉนวนลูกถ้วยเกาะตาม

AutoCAD SHX Text
เสาไฟฟ้าแรงต่ำหรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
E1-04

AutoCAD SHX Text
6/12

AutoCAD SHX Text
แบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
แบบเลขที่

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง/

AutoCAD SHX Text
ผอ.กจน.

AutoCAD SHX Text
ผชช.

AutoCAD SHX Text
แบบ

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
ผ่าน

AutoCAD SHX Text
เสนอ

AutoCAD SHX Text
ผอส.

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
แก้ไขจาก

AutoCAD SHX Text
กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
หมายเลขแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
C  O  T

AutoCAD SHX Text
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  (COT)

AutoCAD SHX Text
เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม สก.2628

AutoCAD SHX Text
โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ วส.31

AutoCAD SHX Text
ไพรวัลย์ อันวิเศษ  สฟก.6304

AutoCAD SHX Text
ศิริวัฒน์  จิตตศิลป์

AutoCAD SHX Text
สย.9462

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
สุวาลี ศรีพลอย

AutoCAD SHX Text
991056

AutoCAD SHX Text
ตารางเลือก ขนาดสาย 

AutoCAD SHX Text
และบริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ โรงสูบน้ำดิบ


MCC—SWP 10 29a%
[1c310 KA

eosmalvan hannszun liaeanis Trvhdaunfine
V- ;
fures T o

% ] 4,Imamsiwmuqim@

hmw%uw

T @

SURGE PROTECTION DEVICE(Type I+11)
1 Pole I, >50kA /Pole (10/350) us,

a a v a v
F——2x10 mm? IUAAE IEC O1 L@uummuqmmmxmmmi‘wﬂwggmﬁwm‘immm'MMﬁ

|
|
‘ 100 A BUSBAR 100% NEUTRAL +25% GROUND
|
|

1x10 SQMM, Tagnela Nyy
BulunesatdneIun 3/490

#iana PVC

MNIRRAIAUANPNHATUNIUYBINENAY

F F2 3 F4 F5 F6 F7 F8 Fo F10
MCCB MccB MCCB MccB
20AT 16AT 20AT 16AT
c)© © c)© :)@ © © T00AF 1P ) To0aF 1P 00AF 1P 100AF P
SPARE
O 1 I [ A e
2%2.5/6-2.5 mmzsnﬂmmafc a1
Guluve emt 2um 1/2 §a
2x4/6-2.5 mm” 4flndne IEC 01
Gulune EMT aum 1/2 ia
Y \
= = = = = = v
SWP—1 SWP—2

ARBSU

Jum

1744

i;ﬂﬂ”‘i'\ﬂﬂ'ﬁ@ﬁ@qﬂ i;ﬂﬂéqﬂﬂqﬁﬁzﬂqﬂ izﬂﬂq‘qﬂmaiﬂzﬁ'\ﬂ TeUUTE LRSS N1 ngULﬁﬁ:UiWﬂq jgﬂwlw‘ﬂ%m\mdqq

szuus¥y i
SN,
LaIEANMRWT R

|pezunsuddens s UL IR R IeeT s ULNTaeaun 1 g

padlufu 5 Tesiu

MCC—SWP 10 9943
[1c310 kA

100 A BUSBAR 1007 NEUTRAL +25% GROUND

Aenmalwanlnhansz o lvbiaeanis Trhdaunine
V- ;
S Trlstus sin

4
‘P v ] %mﬂmﬁwﬂmuqim@

QEEIEIREN

SURGE PROTECTION DEVICE(Type I+Il)

@ I> @ 3 Pole I, >25kA /Pole (10/350) us,

4x10 mm 9ilade 1EC 0 Brunueusugnmaeim AT Iivius sime laseasernns

U A L

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
MCCB MCCB MCCB MCCB
20AT 16AT 20AT 16AT

® ® )© )© )© © DAL ST Ml i

SPARE

2 =2 = = 2 ) ‘ )
SWP—1 SWP—2 JTULNEATAZANE =1 spuumeIasay sxuLszLnenen sruusnfulih  szuuliiugwn ssuusulih
e STUUNBANTAZAE) Ana
Juam

®

22,5/6-2.5 mrt® TilAENE JEC 01
wwluye EMT 9utm 1/2 o

1x10 SQ.MM, Timanelol NyY
Fuluresesdaun 3/45
Filava PVC

NN3ARAALANANHAUTNUTIRMENAY

fadlaifu 5 lasu

\J

IpezungaduBiens s Uy MW B s 1892 1UNg U 3 e

Y

LL@&LLMM’N%@QL@?NQU&W

2x4/6-2.5 mm” FUlpE8 IEC 01
Fulune eMT 9um 1/2 U9

NANNIAARITUN NIUNTARNNTUN )
NS LNTNNT NN FITNTPAZRMIPAAN

wuusmsguszLL I uazedeng

Wi
oA ° o
B peufaumi sonl elnied 4 (com wunwanslpazunssdwess suu g
UAAULLIL A5
coT TEUUNTAIUMNIAU
AAansTAseasne | A3Amil AmsAall delo462 %&F
- aANWL laue Na&
Aranslinn InsBael dudee  a@uin6304 'W/
" . 15utlga U X
Aeonsededng | WINTeY AnedSengan @n2628 (3” 7 ﬁ’
. ; . Uy 5
AransAaanaen] Trave EeAsHUS 2431 =57 |unlaan el wa mau
T AR FAnans TN | waed 991056 weamLyl  E2—01 wauil | 7/12
N il



AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
100 A BUSBAR 100%%% NEUTRAL +25%%% GROUND

AutoCAD SHX Text
MCC-SWP

AutoCAD SHX Text
IC>10 kA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
มิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่ำ 

AutoCAD SHX Text
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AutoCAD SHX Text
โดยผู้รับจ้าง

AutoCAD SHX Text
เชื่อมต่อโหลดไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AutoCAD SHX Text
การต่อลงดินค่าความต้านทานของหลักดิน

AutoCAD SHX Text
1x10 SQ.MM,ชนิดสายไฟ NYY

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อร้อยสายขนาด 3/4นิ้ว 

AutoCAD SHX Text
ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม

AutoCAD SHX Text
ชนิดท่อ PVC

AutoCAD SHX Text
SWP-1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
SWP-2

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
ระบบจ่ายสารละลาย

AutoCAD SHX Text
10 วงจร

AutoCAD SHX Text
2x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
2x4/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
F7

AutoCAD SHX Text
F8

AutoCAD SHX Text
คลอรีน

AutoCAD SHX Text
ระบบจ่ายสารละลาย

AutoCAD SHX Text
ปูนขาว

AutoCAD SHX Text
ระบบจ่ายสารละลาย

AutoCAD SHX Text
สารส้ม

AutoCAD SHX Text
2x10 mm ชนิดสาย IEC 01 เดินบนฉนวนลูกถ้วยเกาะตามเสาไฟฟ้าแรงต่ำหรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
20AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
SURGE PROTECTION DEVICE(Type I+II)

AutoCAD SHX Text
1 Pole I  >50kA/Pole (10/350) us,  imp >50kA/Pole (10/350) us,  >50kA/Pole (10/350) us,  50kA/Pole (10/350) us,  

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้ากำลังของระบบกรองน้ำ 1 เฟส

AutoCAD SHX Text
F10

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
SPARE

AutoCAD SHX Text
ระบบระบายตะกอน

AutoCAD SHX Text
ระบบเต้ารับไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
และแสงสว่างห้องเครื่องสูบน้ำ

AutoCAD SHX Text
ระบบเต้ารับไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
20AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
100 A BUSBAR 100%%% NEUTRAL +25%%% GROUND

AutoCAD SHX Text
MCC-SWP

AutoCAD SHX Text
IC>10 kA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
มิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่ำ 

AutoCAD SHX Text
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AutoCAD SHX Text
โดยผู้รับจ้าง

AutoCAD SHX Text
เชื่อมต่อโหลดไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AutoCAD SHX Text
การต่อลงดินค่าความต้านทานของหลักดิน

AutoCAD SHX Text
1x10 SQ.MM,ชนิดสายไฟ NYY

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อร้อยสายขนาด 3/4นิ้ว 

AutoCAD SHX Text
ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม

AutoCAD SHX Text
ชนิดท่อ PVC

AutoCAD SHX Text
SWP-1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
SWP-2

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
ระบบจ่ายสารละลาย

AutoCAD SHX Text
10 วงจร

AutoCAD SHX Text
2x2.5/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
2x4/G-2.5 mm ชนิดสาย IEC 01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
เดินในท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
F7

AutoCAD SHX Text
F8

AutoCAD SHX Text
คลอรีน

AutoCAD SHX Text
ระบบจ่ายสารละลาย

AutoCAD SHX Text
ปูนขาว

AutoCAD SHX Text
ระบบจ่ายสารละลาย

AutoCAD SHX Text
สารส้ม

AutoCAD SHX Text
4x10 mm ชนิดสาย IEC 01 เดินบนฉนวนลูกถ้วยเกาะตามเสาไฟฟ้าแรงต่ำหรือโครงสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
SURGE PROTECTION DEVICE(Type I+II)

AutoCAD SHX Text
3 Pole I  >25kA/Pole (10/350) us,  imp >25kA/Pole (10/350) us,  >25kA/Pole (10/350) us,  25kA/Pole (10/350) us,  

AutoCAD SHX Text
F10

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
SPARE

AutoCAD SHX Text
ระบบระบายตะกอน

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
20AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
ระบบเต้ารับไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
และแสงสว่างห้องเครื่องสูบน้ำ

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
ระบบเต้ารับไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
20AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้ากำลังของระบบกรองน้ำ 3 เฟส

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
แบบแสดงไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้ากำลัง

AutoCAD SHX Text
E2-01

AutoCAD SHX Text
7/12

AutoCAD SHX Text
แบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
ระบบกรองน้ำผิวดิน

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
แบบเลขที่

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง/

AutoCAD SHX Text
ผอ.กจน.

AutoCAD SHX Text
ผชช.

AutoCAD SHX Text
แบบ

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
ผ่าน

AutoCAD SHX Text
เสนอ

AutoCAD SHX Text
ผอส.

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
แก้ไขจาก

AutoCAD SHX Text
กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
หมายเลขแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
C  O  T

AutoCAD SHX Text
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  (COT)

AutoCAD SHX Text
เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม สก.2628

AutoCAD SHX Text
โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ วส.31

AutoCAD SHX Text
ไพรวัลย์ อันวิเศษ  สฟก.6304

AutoCAD SHX Text
ศิริวัฒน์  จิตตศิลป์

AutoCAD SHX Text
สย.9462

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
สุวาลี ศรีพลอย

AutoCAD SHX Text
991056


AT NEIEMSLATRIELUNR

<3 ” - . ) _ ,: ANMNgANSIN mnava . L .
wneLauAsas | s1enisainsal %iin AMSATLANMS N fuou | dmsamsguiin - —— anadasau | Madlwidh | undednelnida NANELR
(TDH) ANUAA | ANUANE
(1) (AUN1.) (1ums) () () (s2UANT) Mlades) | Toasinangssd]
Electrode Control 7.50 230 2 11/4 2,900 1.10 2201/50  |dmiuvedegs A8 AUAZHRNNGAUVAN
-ﬁﬁd@a.s:ﬁuﬁﬁ 25% LAMP uazd ey umafiew Lo _ B
. . 120 23.0 2 11/4 2,900 1.50 2201/50  |dmiimatige A.aa uazvaiagaUnan
fitiega, sz 50% LAMP
fidiega, szduth 75% LAMP, s2iin1 6 1, SWP-1 vide 2 Bainens 23.0 2 11/4 2,900 220 220150  |[dudvetaganaa.
- fifiag, szdUth 100% LAMP, szA1ri g9 1, SWP-1 1ide 2 ugarinany 10
o ¥ , G L - . B - 35.0 2 11/4 2,900 4.00 3808/50  [dudumadegaudn
fhnimenlte, |- A, sziinh 22, SWP-1 visa 2 vgarinauuaz ded oy Ay :
fatifaiy |- fdaAumbla, széuh 10%, széii i 3, SWP-1 138 2 vgainenazdsdtynube 530 5 11/ 2900 4,00 3808/50  |dmiimedege aaa.
SWP-1.2 Lﬂ?ﬂaquﬁﬁiuﬁmﬁ\a uamad, -fafuils, szénh 25% LAVP, szétni 6h 2, SWP-1 w3a 2 ugarhai 7 24.0
Uningaitn, |- Asafimila, szt 50% LAMP 350 2 11/4 2,900 4.00 3808/50  |dwmimaiegandn
End Suction Type |- ifatiuninla, sz v 75% LAMP, sx#inin sh 1, RWP-1 1i3e 2 Brvhanu vise daiila o ..
S y 250 2 114 2,900 400 3808/50  |fuiimediege Ada.
Motorized Valve iviadauinAuid szuunseniniafn 300
-fidafiuthla, szduh 100% LAVIP, s=dini ga 1,RWP-1 1130 2 ngarhaniide Ta 35.0 2 11/4 2,900 5.50 3808/50  |dmFumadegavdn
Motorized Valve visvhaAudn szuunsasiiiofu
g ¥ L - 3 _ e e 25.0 3 212 2,900 550 3808/50  |dmFumedegs Aga.
-niafivinla, széutn g9 2, RWP-1 viga 2 mgavinanauazdsdnuAeu s T o
Motorized Valve viehaudh ssuunsenidcAuuasdedyoynafien 35.0 3 212 2.900 750 380850  |@vsimessaawmsn
v a4 v
@muammmmﬂmmu,
v A ' a
FAIUANATBEINLARDTU
v 4 v .y o
——HPILANATRIGUUMUNETIGI SWP—1
[— [— m—
i3] [R] %
XX - XX
P
° 0 0 Ko 1
i o E e n!
e ] [] R A
d O @ O # 257 50% 75% 100%
i [ ) o
=
o % o % # 257 50% 7% 100%
—r—t O L]
Wit G Wl gh Jndns  iadow
o—t—
NGl
RIGIM
R ™ e N
OOo—t— XX ;
0000
E————D i -~
Qe
=z & 1 25% 0% 75% 1008 P
e e
E
Qe
MCC & h 25% 50% 7% 100%
° 4 o @
Yomsde  doaou
v v ¥ o/ ¥ o/ ¥
< o
L gAun g UL UneH g9 SWP—2 NAINITARATIUN NTUNTWENTUN
v
@ v
LR R — NTTNIINFNEMNIFITNTPUATRAWINAEN
v a
BAYLIANPTDIAEI 1T
" wuuspsguszLy I uasAdang
Y v ﬂ -
WULARAINUIBIAILIAN pe———————— . p319318N3g Uns e
c o7 FEUUNTANUMNIAU
P . -
AAanstAT eSS | A3Am AmmRAll @elo462 %&F
- RIS LAUD WNRRA
Aranslinn InsBael dudee  a@uin6304 'W/
e o UFuilga AN WL,
Aeonsededng | WINTeY AnedSengan @n2628 (3@
SIATMERYS <
‘ v P P 2 UL WA NAU.
AransRwanay| TnAne EemBWuE 2431 -7 | unlaan Tou
- oA
\Derua A28 ATNAREY E ;3 Eqé LULLATN 991056 WAL E2—-02 LU 8/’\ 2
; ]



AutoCAD SHX Text
%%Uแบบแสดงหน้าตู้ควบคุม

AutoCAD SHX Text
ตู้ควบคุมเครื่องจ่ายสารส้ม,

AutoCAD SHX Text
ตู้ควบคุมเครื่องระบายตะกอน

AutoCAD SHX Text
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง SWP-1

AutoCAD SHX Text
ตู้ควบคุมเครื่องจ่ายคลอรีน

AutoCAD SHX Text
ตู้ควบคุมเครื่องจ่ายปูนขาว

AutoCAD SHX Text
MAIN

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCC

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง SWP-2

AutoCAD SHX Text
VOLT.

AutoCAD SHX Text
AMP.

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
เครื่องจ่าย

AutoCAD SHX Text
เปิด

AutoCAD SHX Text
ปิด

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
เครื่องกวน

AutoCAD SHX Text
เปิด

AutoCAD SHX Text
ปิด

AutoCAD SHX Text
ปุ่มเปิด/ปิด

AutoCAD SHX Text
VOLT.

AutoCAD SHX Text
AMP.

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
เปิด

AutoCAD SHX Text
ปิด

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
25%%%

AutoCAD SHX Text
50%%%

AutoCAD SHX Text
75%%%

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำถังเก็บน้ำใส

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
เครื่องจ่าย

AutoCAD SHX Text
เปิด

AutoCAD SHX Text
ปิด

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
เครื่องกวน

AutoCAD SHX Text
เปิด

AutoCAD SHX Text
ปิด

AutoCAD SHX Text
ปุ่มเปิด/ปิด

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
เครื่องจ่าย

AutoCAD SHX Text
เปิด

AutoCAD SHX Text
ปิด

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
เครื่องกวน

AutoCAD SHX Text
เปิด

AutoCAD SHX Text
ปิด

AutoCAD SHX Text
ปุ่มเปิด/ปิด

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
ชั่วโมงทำงาน

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำหอถังสูง

AutoCAD SHX Text
ปุ่มหยุดเสียง

AutoCAD SHX Text
เสียงเตือน

AutoCAD SHX Text
100%%%

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
สูง

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
ต่ำ

AutoCAD SHX Text
25%%%

AutoCAD SHX Text
50%%%

AutoCAD SHX Text
75%%%

AutoCAD SHX Text
100%%%

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
สูง

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
ต่ำ

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
VOLT.

AutoCAD SHX Text
AMP.

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
25%%%

AutoCAD SHX Text
50%%%

AutoCAD SHX Text
75%%%

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำถังเก็บน้ำใส

AutoCAD SHX Text
ชั่วโมงทำงาน

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำหอถังสูง

AutoCAD SHX Text
ปุ่มหยุดเสียง

AutoCAD SHX Text
เสียงเตือน

AutoCAD SHX Text
100%%%

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
สูง

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
ต่ำ

AutoCAD SHX Text
25%%%

AutoCAD SHX Text
50%%%

AutoCAD SHX Text
75%%%

AutoCAD SHX Text
100%%%

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
สูง

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
ต่ำ

AutoCAD SHX Text
8/12

AutoCAD SHX Text
E2-02

AutoCAD SHX Text
แบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
แบบเลขที่

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง/

AutoCAD SHX Text
ผอ.กจน.

AutoCAD SHX Text
ผชช.

AutoCAD SHX Text
แบบ

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
ผ่าน

AutoCAD SHX Text
เสนอ

AutoCAD SHX Text
ผอส.

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
แก้ไขจาก

AutoCAD SHX Text
กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
หมายเลขแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
C  O  T

AutoCAD SHX Text
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  (COT)

AutoCAD SHX Text
เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม สก.2628

AutoCAD SHX Text
โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ วส.31

AutoCAD SHX Text
ไพรวัลย์ อันวิเศษ  สฟก.6304

AutoCAD SHX Text
ศิริวัฒน์  จิตตศิลป์

AutoCAD SHX Text
สย.9462

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
สุวาลี ศรีพลอย

AutoCAD SHX Text
991056

AutoCAD SHX Text
ตารางรายการอุปกรณ์

AutoCAD SHX Text
ระบบกรองน้ำผิวดิน


CT

@)

A/S

0-50A

@ fiod 1w 6 A

@

0-300V

VIS

L

IE

POWER SUPPLY
220V.50 Hz

CONTROL LINE

CONTROL LINE

LUNANE ABULNARDS

1% peea 220 Vac.

Ansvuaiiialaiesna

THERMAL Tawnes uassiael
QfiflamnuUnTzud armngndsy c [: c

nezuaRfingegaluuaena @

@

c8 %g © wras NALLININas

4

oL

L‘N

MOTOR
220V.50 Hz

pazunsuauBens s UL N8

dmFuedagrd Aunedags swe—1,2 (1_Lwg)

wanes: szagnereensvaenaas b bus g

Y Yo, v o v a2 ! ! ° a2 & a2
GL‘WHS‘U@'W\‘m’W?Q@‘W‘HWﬂWu@iﬁt@WWgtmﬁﬂ@u%'WWW?@@@\WN

®O
®®
©®
00,
OO

TS TR Tt ) Rt Y MR I

R3
MANUAL AUTO
-
82 i 8 FLR: 61F-C4
BLI BL2 BHI BH2 1 :RW
50 LH1 LH2 TC2 E1 E2 E3 E4 E5 EN E6 E7 E8 E9 E10 EN LLIO LL9 L7 LL6 LS L4 L3 L2 LUt OFF
=
<
3 o[
p
5
=
PS6S PSES S2 7
*+ il M R2
}v{ 4 4 f f
Bl |£2 [€3 [E4 [E5 [E6 £ [e2 "[e3 [es [es [ee 1
.
I
L
oL
: Jinn Fo
\ [
| Lo
[ [ R
Pl Lo
= ol [ R2
% | | [
< | | | | | =
2 P Lobo b +—1
P T
oYy N Il 1 ;I | rulc| R 6| Ro Re) 6| R7J 6| Re) 6| R5) Y| Re) Y| R3 R2 M Y
> | | |
= ol A
T f f f | | | |
I | | | | | | I I | I

"ﬂuW@”ﬂ@\‘i@ﬂEVLW‘VJ%L@Eﬁﬁ@iﬂﬂﬂqﬂﬂiﬁﬁquttiﬁﬁq
Faugnalusanafen IUNEE LAY u?ﬁmem(ﬂmﬁua?wﬁ*umm@{w W& 230V WUU DOL, 3

Fauanalumsnaden umas way U3Aueleaiudmiunewes 1 wa 230V Wiy oL, 3
PURLBH e Ta Ul A NN IUIR AT ANeSIRT
Fauanalumsnaden umas way U3Aueleaiudmiunewes 1 wa 230V Wiy oL, 3
11192098t I uar eI e s e naN U AR AN asIDS
Fauanalumsnaden aumae way LAneileaiudmivnewes 1 wa 230V Wiy oL, 3

PUBLNNLURANG ADULNAKIDTLAZTHERMAL Lob387 L1as5LAL LADNANNIW P RTANAMET
Hananalumsaden 1unan way 13AugileiudmiuNawas 1 wa 230V WU DOL, 3

WA 400V LUL DOL
WA 400V LUL DOL
WA 400V LUL DOL
Wlg 400V UL DOL
WA 400V LUL DOL
o L4

doudnwod

I - . o ea e

¢ esfpusnines TH AANTRANNN

aAndidanng s tvlvh
AAnTiAanus a5 T
AwasSanszuali

@ Qpas S ous i lainn
@ Pod

OL[: THERMAL 1eL309 Lnansiagl
_O wantfunsanuy

=>4 atwadestinges

pauLAReT 1Unsiiln

|
i
i paLLNAKRT 1nfite
= eH{ Tyaiaslas Sael
—mr— ARRE WNNLUANG

AN YU

% NoHIag 1 wa 230V
@ OHIRT 3 WA 400V

BUZZER $—/\

HIGH LEVEL (ALARM)
HIGH LEVEL (100%)

LOW LEVEL (75%)
LOW LEVEL (50%)

LOW LEVEL (25%)
STOP PUMP
LOW LEVEL (ALARM) |— 4‘”

STOP PUMP

HIGH LEVEL (ALARM)
STOP PUMP

LOW LEVEL (100%)
STOP PUMP

RUN PUMP
LOW LEVEL (ALARM)

LOW LEVEL (75%)
LOW LEVEL (50%)
LOW LEVEL (25%)

HIGH TANK HIGH LEVEL (ALARM)
LOW TANK HIGH LEVEL (ALARM) ( )
a2

sviui g

syl mefiega

EW‘EZ‘E}‘H‘ES‘EG

EW‘EZ‘ES‘H‘ES‘EG

LOW TANK
ELECTRODE

(6 LEVEL )

HIGH TANK
ELECTRODE
(6 LEVEL )

LOW TANK LOW LEVEL (100%)

HIGH TANK LOW LEVEL (100%)

LOW TANK LOW LEVEL (75%)
HIGH TANK LOW LEVEL (75%)
LOW TANK LOW LEVEL (50%)
HIGH TANK LOW LEVEL (50%)
LOW TANK LOW LEVEL (25%)

HIGH TANK LOW LEVEL (25%)

LOW TANK LOW LEVEL (ALARM)

HIGH TANK LOW LEVEL (ALARM) >—©

pazuns MAUBs 2L INNIA LA

dmEuefasguAunedags swe—1,2 (1_Lng) )8(

MOTOR  $—Rl
OVERLOAD &)

g E 2 é o ¥ o ¥
NANITAARTTUN NTHNNTNENNTUN
ﬂ?3“/]5")\Wl§Wﬂ']ﬂ?ﬁ??uﬁﬂﬁuﬂzaﬁklﬁﬂﬂﬂu
W LL?J‘]JN']D’I?E]‘LL?3Uﬁ1ﬂﬂﬂ%ﬂ3tﬁ§'ﬂ\‘lﬂﬂ
Taazinsududens gy tinpsuaN
13957 preudaunuyi e walulad aia (com ARSI & Y2 q
FEULNTAIUMNIAU 1
Aeians TAsadsns | A3l AmmRall deL9462 %&F
28N @ue WA
Arans v Ina¥asl Ul anne304 'W/ ‘
Aeonsededng | WINTeY AnedSengan @n2628 (3” jiujﬁ;q il T
Aransdawanany| Trane BeriRus a3 —t57 LLT?%@E;/ Hiuzey we A
T AR FAnans TN | waed 991056 WML E2—03 wauil | 9/12
N il



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
 CONTROL LINE

AutoCAD SHX Text
MOTOR

AutoCAD SHX Text
220V.50 Hz

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
~ 1%%C

AutoCAD SHX Text
เซอร์กิตเบรกเกอร์

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
แมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์

AutoCAD SHX Text
ใช้ คอยล์ 220 Vac.  

AutoCAD SHX Text
มีกระแสพิกัดไม่น้อยกว่า 

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
THERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์

AutoCAD SHX Text
มีตัวตั้งค่าทนกระแส สามารถปรับ

AutoCAD SHX Text
กระแสพิกัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้ากำลัง

AutoCAD SHX Text
%%Uสำหรับเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง SWP-1,2 (1 เฟส)

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
%%Uสำหรับเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง SWP-1,2 (1 เฟส)

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
0-300V

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
0-50A

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Y1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
TR

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
Y1

AutoCAD SHX Text
TR

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
OFF

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
AUTO

AutoCAD SHX Text
MANUAL

AutoCAD SHX Text
CONTROL LINE

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
R11

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
S0

AutoCAD SHX Text
LH1

AutoCAD SHX Text
LH2

AutoCAD SHX Text
TC2

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E11

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
E10

AutoCAD SHX Text
E8

AutoCAD SHX Text
E9

AutoCAD SHX Text
E11

AutoCAD SHX Text
LL1

AutoCAD SHX Text
LL10

AutoCAD SHX Text
BL1

AutoCAD SHX Text
BL2

AutoCAD SHX Text
BH1

AutoCAD SHX Text
BH2

AutoCAD SHX Text
FLR: 61F-G4

AutoCAD SHX Text
MUTE ALARM

AutoCAD SHX Text
ALARM

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (75%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW TANK HIGH LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK HIGH LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำถังเก็บน้ำใส

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำหอถังสูง

AutoCAD SHX Text
PS6S

AutoCAD SHX Text
PS6S

AutoCAD SHX Text
MOTOR

AutoCAD SHX Text
DELTA1

AutoCAD SHX Text
STAR1

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
BUZZER

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK

AutoCAD SHX Text
ELECTRODE

AutoCAD SHX Text
( 6 LEVEL )

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
LOW TANK

AutoCAD SHX Text
ELECTRODE

AutoCAD SHX Text
( 6 LEVEL )

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
HIGH LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK LOW LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
ON

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
LOW TANK LOW LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
R4

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
R5

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
R6

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R7

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R8

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R9

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R10

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
LL2

AutoCAD SHX Text
LL3

AutoCAD SHX Text
LL4

AutoCAD SHX Text
LL5

AutoCAD SHX Text
LL6

AutoCAD SHX Text
LL7

AutoCAD SHX Text
LL8

AutoCAD SHX Text
LL9

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (50%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (25%%%)

AutoCAD SHX Text
RUN PUMP

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (75%%%)

AutoCAD SHX Text
HIGH LEVEL (100%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (50%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (25%%%)

AutoCAD SHX Text
STOP PUMP

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (100%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
HIGH LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK LOW LEVEL (25%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW TANK LOW LEVEL (25%%%)

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK LOW LEVEL (50%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW TANK LOW LEVEL (50%%%)

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK LOW LEVEL (75%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW TANK LOW LEVEL (75%%%)

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK LOW LEVEL (100%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW TANK LOW LEVEL (100%%%)

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
STOP PUMP

AutoCAD SHX Text
STOP PUMP

AutoCAD SHX Text
STOP PUMP

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
หมายเหตุ: ระยะทางของการขอขยายเขตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
ให้ผู้รับจ้างสำรวจหน้างานจริงเฉพาะแห่งก่อนทำการติดตั้งจริง

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
ขนาดบริภัณฑ์ป้องกันประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
ขนาดแมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์และTHERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์ให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
ขนาดบริภัณฑ์ป้องกันให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
POWER SUPPLY

AutoCAD SHX Text
220V.50 Hz

AutoCAD SHX Text
OVERLOAD

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
สวิทช์เลือกทำงาน

AutoCAD SHX Text
คอนแทคเตอร์ ปกติเปิด

AutoCAD SHX Text
คอนแทคเตอร์ ปกติปิด

AutoCAD SHX Text
คอล์ย แมกเนติกส์

AutoCAD SHX Text
แลมป์แสดงสถานะ

AutoCAD SHX Text
THERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์

AutoCAD SHX Text
ลำโพงเสียงบัซเซอร์

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
สวิทช์เลือกกระแสไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
สวิทช์เลือกแรงดันไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ 

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
มอเตอร์ 1 เฟส 230V

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
มอเตอร์ 3 เฟส 400V

AutoCAD SHX Text
เซอร์กิตเบรกเกอร์

AutoCAD SHX Text
1%%C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
3%%C

AutoCAD SHX Text
ไทม์เมอร์ รีเลย์

AutoCAD SHX Text
TR

AutoCAD SHX Text
สวิทช์ระดับน้ำ

AutoCAD SHX Text
%%Uสัญลักษณ์

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
9/12

AutoCAD SHX Text
E2-03

AutoCAD SHX Text
แบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
ระบบกรองน้ำผิวดิน 1

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
แบบเลขที่

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง/

AutoCAD SHX Text
ผอ.กจน.

AutoCAD SHX Text
ผชช.

AutoCAD SHX Text
แบบ

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
ผ่าน

AutoCAD SHX Text
เสนอ

AutoCAD SHX Text
ผอส.

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
แก้ไขจาก

AutoCAD SHX Text
กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
หมายเลขแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
C  O  T

AutoCAD SHX Text
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  (COT)

AutoCAD SHX Text
เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม สก.2628

AutoCAD SHX Text
โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ วส.31

AutoCAD SHX Text
ไพรวัลย์ อันวิเศษ  สฟก.6304

AutoCAD SHX Text
ศิริวัฒน์  จิตตศิลป์

AutoCAD SHX Text
สย.9462

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
สุวาลี ศรีพลอย

AutoCAD SHX Text
991056


< » o — @mm’ﬁmmnmm’
o] ws| @ AT R wanee: szazneTesnsTeenaas b by
o T ABEA 220 Vac. e . ) o »
cr[* Tnseuaiialuilesnm @ T UA194 8N U UAT AR NIZWANBUTINTRRR 933 ¢
< 0-50A D
or T ! i ¥ @@ 217910980 TNA AT VTR LA LT £ 5 10S 9617
N é”it%’I %i%%fi Haugmslupgnaden auway way USAuiUesiudmiiunewas 1 wa 230V Wiy DOL, 3 W@ 400V LUV DOL
THERMAL Yawied bvansiae | VT VI s
FBafPMunTTNg axsnUEy CleIc e @ pumdfouridestiuslsesmus i . .
nezudfing sgelaitioandn Hauanalumanaden 1ueaY way 13 ugieaiudmiunewes 1 wa 230V WUU DOL, 3 W@ 400V WU DOL
V/S @ @@ 911913 A uait e uldenmuauiniinuemas
L2tv1 L2+X1 o = a o - o o o -
Py o s uge [lage Haugmslupgnaden auwate way LA ugidpaudmiunawas 1 WA 230V WUl DOL, 3 WA 400V WL DOL
o 10 5 A B N @@ g resdne A Nas et IAaNAINIUIART ANaRaT
fod utp 5 A CONTROL LNE u-ut [z [ -w v [ z-x [ -z Fauanalumanaden 1uade way 13 usipaiudm¥unewas 1 wa 230V wLU DOL, 3 W& 400V WU DOL
flod w0 6 A a - c o ~ v Ao -
@ @ axggg%séié?m @@ PUBLNNLURNG ADULNAMDTLAZTHERMAL k397 Las5Lasl MIAeNANIW A AR ANama T
AN Hawgmalupngnaden Iuwas way 1A uidaeiudmiunewas 1 W& 230V WUl DOL, 3 W@ 400V Wi DOL
O O O O
NEEE pay SuBeng = LU NS
ARTLNTHLAULARIRT T M|y
POWER SUPPLY o d v o
3x380V.50 Hz
AmFLATasg Ul Muneiag swP—1.2 (3 g
CONTROL LINE
> 5 o L4
N ydnwal
i o - 1 P
AL . ¢ esfpusnines Tl{ AANTRANNN
= adngidennszua lriv ” PRULNAWDT 1Unfiile
52 TC B A _ n ea ” ¢ a
B Bl B BH FLR BiF-c4 5 e aimeiRenus aiio Ll 1 aouunawer Unfda
SO LH1 LH2 TC2 &1 E2 E3 E4 ES EN E6 E7 E8 E9 E10 E11 LLIO LL9 LL8 LL7 LL6 LLS LL4 LL3 LL2 LL1 OFF
z ol e Banszualyivh TRGH{ TIMER RELAY
2 7 @ ENETEHI PR TINRN —mm— PARE WHNANG
Iy psts PSgS gﬁkl :M le
I3 a s o Y
v e Teo Tes Tea Tos Tes | | Tor Teo Tes Tea T Tes S —y— id sAngaziiuun
OL[: THERMAL 1eL309 Lnansiagl
| _O uantludmsanug % Newas 1 g 230V
. I oL . . . .
1 im =q  alnadestinges @ nawas 3 LW 400V
I
| [ .
| I I ‘ | | i
| | | RIG+— M
I RN .| Y
ES | | | =
2 } o IR - o
N Y Y| Rl } | | | | i | ; ; | ;Rﬂ G R10Q R9 G R8 G R7 G R6 G R5 Y R4 Y R3 Y R2 M TR1J D1 Y1 G R Y
SRS eeenn=EEEE RS LML EAROASAEALE N, 9
N T T T T ‘
> | | | | | | | | | | | |
8 % 858858 s E©.,5,f8g:F & ® B & ® & § 5 § = 8 EE 3 B % » ¥ P ¥
2 2 =2 3 2 & £ 8335 33258 £ 853 g 2 & = e e < & s 3 g g o o g NANITAARTTUN NTHNNTNENNTUN
g g o ¢ 83 gr-r Seghg @ ogie g ¢z g g g g & g = = ° e
g g & 9 2 2 Zgze ggugl 2 Z23 g g Z z z z z z s 2 n'a‘z‘msqw%’wmnsﬁsmmﬂmzﬁm’ama@u
T o o o = o ) o = = o o o o o )
¢% g=: " - "8, 35" ""38 2 2 < < i : = 5 & B
sz — — ¢ (¢ : i i z iz z s s o 3
= = syl sl mediega - c = z = z = z = = WL LL‘]J‘]JN']D’I?E]‘LL?%U‘U‘IN LASLATAINGR
5 3 s ¢ = = = £ 35 2 =5 3
- Ew‘Ez‘Es‘M‘Es‘Ee Ew‘Ez‘EJ‘H‘Es‘Es 1 Y q 1 ‘VI - - v/
U -7
Ipazunsaduiensyuy lininaun 3 mevtemetd el aluled 440 Tpezunsudupensyuy lvnuas
LOW TaNK HiCH TNk " " 1387 poudaunuyl eeW walulad arfia (COD|  \5a90) 3vuuﬂa@qfqﬁqau 5 q
(6 LEVEL ) (6 LEVEL ) ° o/ ﬁ o/ c 0T o
ﬁ"l‘l’iﬁ"i_llﬂﬁ'@\‘ig‘l_lu u‘n@ﬂ\‘lﬁ\‘i SWP—-1.2 (3 L'V‘lm Thseding | aa%anl &
NI LATIRING | ABm]  AppAal @elo462
- LRSI LEUB AL
Aranslinn InsBael dudee  a@uin6304 'W/
9 3 151054 P BT,
Aeonsededng | WINTeY AnedSengan @n2628 (3” 7 ﬁ’
. ; . Fuilyy/ 5
Aransdawanany| Trane BeriRus a3 =17 |unlaan el we A
T g Finaes %@? wULLATT 991056 WML E2—04 wuil | 10,/12



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
 CONTROL LINE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
MOTOR (S-D)

AutoCAD SHX Text
3x380/660V.50 Hz

AutoCAD SHX Text
L3-W1

AutoCAD SHX Text
L2-V1

AutoCAD SHX Text
L1-U1

AutoCAD SHX Text
L3-W1

AutoCAD SHX Text
L2-V1

AutoCAD SHX Text
L1-U1

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
Y1

AutoCAD SHX Text
L1-Y1

AutoCAD SHX Text
L2-X1

AutoCAD SHX Text
L3-Z1

AutoCAD SHX Text
L1-Y1

AutoCAD SHX Text
L2-X1

AutoCAD SHX Text
L3-Z1

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
~ 3%%C

AutoCAD SHX Text
เซอร์กิตเบรกเกอร์

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
แมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์

AutoCAD SHX Text
ใช้ คอยล์ 220 Vac.  

AutoCAD SHX Text
มีกระแสพิกัดไม่น้อยกว่า 

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
THERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์

AutoCAD SHX Text
มีตัวตั้งค่าทนกระแส สามารถปรับ

AutoCAD SHX Text
กระแสพิกัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Y1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
TR1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
Y1

AutoCAD SHX Text
TR1

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
OFF

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
AUTO

AutoCAD SHX Text
MANUAL

AutoCAD SHX Text
CONTROL LINE

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
R11

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
S0

AutoCAD SHX Text
LH1

AutoCAD SHX Text
LH2

AutoCAD SHX Text
TC2

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E11

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
E10

AutoCAD SHX Text
E8

AutoCAD SHX Text
E9

AutoCAD SHX Text
E11

AutoCAD SHX Text
LL1

AutoCAD SHX Text
LL10

AutoCAD SHX Text
BL1

AutoCAD SHX Text
BL2

AutoCAD SHX Text
BH1

AutoCAD SHX Text
BH2

AutoCAD SHX Text
FLR: 61F-G4

AutoCAD SHX Text
MUTE ALARM

AutoCAD SHX Text
ALARM

AutoCAD SHX Text
LOW TANK HIGH LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK HIGH LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
OVERLOAD

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำถังเก็บน้ำใส

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำหอถังสูง

AutoCAD SHX Text
PS6S

AutoCAD SHX Text
PS6S

AutoCAD SHX Text
MOTOR

AutoCAD SHX Text
DELTA1

AutoCAD SHX Text
STAR1

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
BUZZER

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK

AutoCAD SHX Text
ELECTRODE

AutoCAD SHX Text
( 6 LEVEL )

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
LOW TANK

AutoCAD SHX Text
ELECTRODE

AutoCAD SHX Text
( 6 LEVEL )

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
ON

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
R4

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
R5

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
R6

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R7

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R8

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R9

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R10

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
LL2

AutoCAD SHX Text
LL3

AutoCAD SHX Text
LL4

AutoCAD SHX Text
LL5

AutoCAD SHX Text
LL6

AutoCAD SHX Text
LL7

AutoCAD SHX Text
LL8

AutoCAD SHX Text
LL9

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้ากำลัง

AutoCAD SHX Text
%%Uสำหรับเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง SWP-1,2 (3 เฟส)

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
%%Uสำหรับเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง SWP-1,2 (3 เฟส)

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
0-500V

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
0-50A

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
หมายเหตุ: ระยะทางของการขอขยายเขตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
ให้ผู้รับจ้างสำรวจหน้างานจริงเฉพาะแห่งก่อนทำการติดตั้งจริง

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
ขนาดบริภัณฑ์ป้องกันประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
ขนาดแมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์และTHERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์ให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
ขนาดบริภัณฑ์ป้องกันให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
POWER SUPPLY

AutoCAD SHX Text
3x380V.50 Hz

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (75%%%)

AutoCAD SHX Text
HIGH LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK LOW LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
LOW TANK LOW LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (50%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (25%%%)

AutoCAD SHX Text
RUN PUMP

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (75%%%)

AutoCAD SHX Text
HIGH LEVEL (100%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (50%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (25%%%)

AutoCAD SHX Text
STOP PUMP

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (100%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
LOW LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
HIGH LEVEL (ALARM)

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK LOW LEVEL (25%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW TANK LOW LEVEL (25%%%)

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK LOW LEVEL (50%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW TANK LOW LEVEL (50%%%)

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK LOW LEVEL (75%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW TANK LOW LEVEL (75%%%)

AutoCAD SHX Text
HIGH TANK LOW LEVEL (100%%%)

AutoCAD SHX Text
LOW TANK LOW LEVEL (100%%%)

AutoCAD SHX Text
STOP PUMP

AutoCAD SHX Text
STOP PUMP

AutoCAD SHX Text
STOP PUMP

AutoCAD SHX Text
สวิทช์เลือกทำงาน

AutoCAD SHX Text
คอนแทคเตอร์ ปกติเปิด

AutoCAD SHX Text
คอนแทคเตอร์ ปกติปิด

AutoCAD SHX Text
คอล์ย แมกเนติกส์

AutoCAD SHX Text
แลมป์แสดงสถานะ

AutoCAD SHX Text
THERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์

AutoCAD SHX Text
ลำโพงเสียงบัซเซอร์

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
สวิทช์เลือกกระแสไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
สวิทช์เลือกแรงดันไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ 

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
มอเตอร์ 1 เฟส 230V

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
มอเตอร์ 3 เฟส 400V

AutoCAD SHX Text
เซอร์กิตเบรกเกอร์

AutoCAD SHX Text
1%%C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
3%%C

AutoCAD SHX Text
TIMER RELAY

AutoCAD SHX Text
TR

AutoCAD SHX Text
สวิทช์ระดับน้ำ

AutoCAD SHX Text
%%Uสัญลักษณ์

AutoCAD SHX Text
OL

AutoCAD SHX Text
ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
10/12

AutoCAD SHX Text
E2-04

AutoCAD SHX Text
แบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
ระบบกรองน้ำผิวดิน 2

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
แบบเลขที่

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง/

AutoCAD SHX Text
ผอ.กจน.

AutoCAD SHX Text
ผชช.

AutoCAD SHX Text
แบบ

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
ผ่าน

AutoCAD SHX Text
เสนอ

AutoCAD SHX Text
ผอส.

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
แก้ไขจาก

AutoCAD SHX Text
กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
หมายเลขแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
C  O  T

AutoCAD SHX Text
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  (COT)

AutoCAD SHX Text
เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม สก.2628

AutoCAD SHX Text
โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ วส.31

AutoCAD SHX Text
ไพรวัลย์ อันวิเศษ  สฟก.6304

AutoCAD SHX Text
ศิริวัฒน์  จิตตศิลป์

AutoCAD SHX Text
สย.9462

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
สุวาลี ศรีพลอย

AutoCAD SHX Text
991056


LUNURANE ARULNARRS
1% ARYA 220 Vac.
fnszuaRinlanieen
15 uanil

THERMAL Tawas Tvansiae
ay & !

afemmunszug &1an3n
Funszuafing sgalaioanm

@)

15 wan

pazunsuduidenssuylwwhaauny

WHELIBY:

MCCB

16AT
T00AF 'P

fod 2uUm 6 A é

-

—

i
I

L

-
L
»
»

wanufing PauLNAGIES

MCCB
16AT
T00AF P

fd 21U 6 Aé

14 AeEs 220 Vac.

finszuaiiinlaiaunmn

15 wanl @

THERMAL awned Tuasdiael
TR munszug aansalfy

nezuafingagmlaionnan

15 wanl @

*
#
*

MCCB
16AT
T00AF 1P

Fodl 2um 6 Aé

BRI peuLNARET

19 Aeed 220 Ve

- Ao WY .
HUNTEUANN A LHUBEINGN

15 uonaf @

THERMAL Tenaas TvasGiae
Fafemmunszud @ansndliy
nezuaRingsgmlaitioenm

1
.

P!
o1

L
*
*

LR AaULABIET
% AREA 220 Vac.

Snszuaiinlaiuannm
15 waal @

THERMAL Tewoas Tuaaiae
R munsud &anen

‘ N ‘ F1 ‘ F2 ‘AUTO‘ Sw ‘MANUAL‘ STOP‘ RUN ‘OVERLOAD‘ N

STOP‘ RUN ‘ STOP‘ RUN ‘

o
[GERNIRN

LEVEL SWITCH R IG |Y

SELECTOR SWITCH
Fln 3 FumUS

4949

PILOT LAMP

IFIRNNEIARET L

i5%3%"\\‘1%@\‘1?\'Wi"ﬁ@"ﬂEW%L"UWVLWWIWT,MSEUUVLWW%

L9 1198 15929 U 19 UAT BRI ZUINEUTIN S RIRS 993 3

®O
®®
©®
00,

@O,

241920988 TN AL NI D8I E1UT L D143 91
Fawanalumsnaden 1uns way LA udmiuNewes 1 W& 230V WU DoL, 3
PUIALE AT lp a4 L1940 9
Fawanalumsnaden 1uns way LA udmiuNewes 1 W& 230V WU DoL, 3
Y113 Aouaitla e ldenmuauisiinnemes
Fawanalumsnaden 1unas way L3AneleaiudmiuNewes 1 wa 230V WU DoL, 3
gupvesas lnarvesesae ldennuaunRiisnewes
Faugnalumngnaden 2u1nae way U3Angideafiudmi unewes 1 wa 230V WUy DOL, 3

a4 =
HATANRNE LATRNNIU

MCCB
16AT
T00AF 1P

fd 2Um 6 Aé

g

*

-_—
g

¥ unszuafiingsgmlaiiaan

*

»

=

15 wanl @ 15 wanl @
v 1 2
ﬂ vleutlaas U
12V. DC 5@4
‘ L ‘ N ‘ F1 ‘ F2 ‘AUTO‘ SwW ‘ MANUAL‘ STOP‘ RUN ‘DVERLOAD‘ N ‘ STOP‘ RUN ‘ STDP‘ RUN ‘ ‘ L ‘ N ‘ F1 ‘ F2 ‘AUTD‘ N ‘ MANUAL‘ STOP ‘ RUN ‘OVERLDAD‘ N ‘ STDP‘ RUN ‘ STOP‘ RUN ‘ ‘ L ‘ N ‘ F1 ‘ F2 ‘AUTD‘ sw ‘ MANUAL‘ STDP‘ RUN ‘DVERLOAD‘ N ‘ STDP‘ RUN ‘
() ﬁ
m‘ﬁmimmam U 1 )
4 | 4 17 v s
RS O IO Tf{»fi»f{ RN AT FE ﬁH m TH»{
E E F E E F m‘imimmawn@u 2 E E F
wiamou SELECTOR SWITCH wiewau SELECTOR SWITCH @ SELECTOR SWITCH
A 3 AUNU T 3 FUNU wewzinteznew 3 | TUA 3 AU
LEVEL SWITCH RIG |y RIG IR IG LEVEL SWITCH RIG |Y RIG IR |G RIG |Y R IG
U 4 4 4 — dAnRaam 4
PILOT LAMP  LATA9A18 LATAINAU PILOT LAMP  LAS8YANE LATAINIU PILOT LAMP  Wse3szing

| peuns ALBeRs 2L INNIALIAN

PR U9

wlg 400V

wlg 400V

wlg 400V

W& 400V

PUBLNNLURNE AOULNABIDTLASTHERMAL  LOL385 LYARE AL LMADNANNAU PRI ANAHIAT
Haugmalupngnaden aueay way USAueiUesiudmiiunewas 1 g 230V Wl DOL, 3

W& 400V

bb1/1 DOL

bb1/1 DOL

bb1/1 DOL

b1 DOL

b1 DOL

pazunsuaUBensz UL INNIA LA

PERARIENT AN

Lﬂ“j“ﬂ\‘iﬁ‘g‘]_l’lﬂl?l%ﬂ‘ﬂu

AYNaL

|pezuns MALBes 21 INWIALIAN

NANNIAARITUN NIUNTARNNTUN )
NS LNTNNT NN FITNTPAZRMIPAAN

Y LL‘U‘]JN']D’Ii‘z']u?3Uﬁ1ﬂﬂﬂ%ﬂ3kﬁ§'ﬂ\?ﬂﬂ
T3
U U
13957 preudaunuyi e walulad aia (com ARSI 1@@vLLﬂ?NL@ML@EI')%/‘];I‘U;LWV%V’VDU@3J
cor TEULNTAIUMNIAU 3
AAanstAT IR | ASm AswRAl @no462 %&F
- AONULIL laue Neg
Aranslinn InsBael dudee  a@uin6304 'W/
" . 15utlga N1 W,
Aeonsededng | WINTeY AnedSengan @n2628 (3” 7 ﬁ’
. ; . Fuyy/ 5
AransAaanaen] Trave EeAsHUS 2431 =57 |unlaan el wa mau
T AR FAnans TN | waed 991056 WML E2—05 wauil | 11,/12
N il



AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
AUTO

AutoCAD SHX Text
SW

AutoCAD SHX Text
MANUAL

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
OVERLOAD

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
SELECTOR SWITCH

AutoCAD SHX Text
ชนิด 3 ตำแหน่ง

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
PILOT LAMP

AutoCAD SHX Text
THERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์

AutoCAD SHX Text
แมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์

AutoCAD SHX Text
ใช้ คอยล์ 220 Vac.  

AutoCAD SHX Text
มีกระแสพิกัดไม่น้อยกว่า

AutoCAD SHX Text
เครื่องจ่ายคลอรีน

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
LEVEL SWITCH

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
AUTO

AutoCAD SHX Text
SW

AutoCAD SHX Text
MANUAL

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
OVERLOAD

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
THERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์

AutoCAD SHX Text
แมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์

AutoCAD SHX Text
ใช้ คอยล์ 220 Vac.  

AutoCAD SHX Text
มีตัวตั้งค่าทนกระแส สามารถปรับ

AutoCAD SHX Text
กระแสพิกัดสูงสุดไม่น้อยกว่า

AutoCAD SHX Text
มีกระแสพิกัดไม่น้อยกว่า

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
เครื่องจ่ายปูนขาว

AutoCAD SHX Text
หมายเหตุ: ระยะทางของการขอขยายเขตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
ให้ผู้รับจ้างสำรวจหน้างานจริงเฉพาะแห่งก่อนทำการติดตั้งจริง

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
ขนาดบริภัณฑ์ป้องกันประธานแรงต่ำ

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
ขนาดแมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์และTHERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์ให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
ขนาดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
ขนาดบริภัณฑ์ป้องกันให้เลือกตามขนาดพิกัดมอเตอร์

AutoCAD SHX Text
ดังแสดงในตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230V แบบ DOL, 3 เฟส 400V แบบ DOL

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
15 แอมป์

AutoCAD SHX Text
15 แอมป์

AutoCAD SHX Text
15 แอมป์

AutoCAD SHX Text
15 แอมป์

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
PILOT LAMP

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
LEVEL SWITCH

AutoCAD SHX Text
%%Uเครื่องจ่ายคลอรีน

AutoCAD SHX Text
%%Uเครื่องจ่ายปูนขาว

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
AUTO

AutoCAD SHX Text
SW

AutoCAD SHX Text
MANUAL

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
THERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์

AutoCAD SHX Text
แมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์

AutoCAD SHX Text
ใช้ คอยล์ 220 Vac.  

AutoCAD SHX Text
มีตัวตั้งค่าทนกระแส สามารถปรับ

AutoCAD SHX Text
กระแสพิกัดสูงสุดไม่น้อยกว่า

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
เครื่องจ่ายสารส้ม

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
%%Uเครื่องจ่ายสารส้ม

AutoCAD SHX Text
มีกระแสพิกัดไม่น้อยกว่า

AutoCAD SHX Text
15 แอมป์

AutoCAD SHX Text
15 แอมป์

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
OVERLOAD

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
PILOT LAMP

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
%%Uไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
THERMAL โอเวอร์โหลดรีเลย์

AutoCAD SHX Text
แมกเนติกส์ คอนแทคเตอร์

AutoCAD SHX Text
ใช้ คอยล์ 220 Vac.  

AutoCAD SHX Text
มีตัวตั้งค่าทนกระแส สามารถ

AutoCAD SHX Text
%%Uเครื่องระบายตะกอน

AutoCAD SHX Text
มีกระแสพิกัดไม่น้อยกว่า

AutoCAD SHX Text
15 แอมป์

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ปรับกระแสพิกัดสูงสุดไม่น้อยกว่า

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
15 แอมป์

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
AUTO

AutoCAD SHX Text
SW

AutoCAD SHX Text
MANUAL

AutoCAD SHX Text
ฟิวส์ ขนาด 6 A

AutoCAD SHX Text
100AF

AutoCAD SHX Text
16AT

AutoCAD SHX Text
MCCB

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
สวิตช์ตั้งเวลา

AutoCAD SHX Text
เครื่องระบายตะกอน 1

AutoCAD SHX Text
เครื่องระบายตะกอน 2

AutoCAD SHX Text
เครื่องระบายตะกอน 3

AutoCAD SHX Text
หม้อแปลงแรงดัน

AutoCAD SHX Text
12V. DC

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
OVERLOAD

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
PILOT LAMP

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
มีตัวตั้งค่าทนกระแส สามารถ

AutoCAD SHX Text
ปรับกระแสพิกัดสูงสุดไม่น้อยกว่า

AutoCAD SHX Text
เครื่องกวน

AutoCAD SHX Text
เครื่องกวน

AutoCAD SHX Text
เครื่องกวน

AutoCAD SHX Text
SELECTOR SWITCH

AutoCAD SHX Text
ชนิด 3 ตำแหน่ง

AutoCAD SHX Text
LEVEL SWITCH

AutoCAD SHX Text
SELECTOR SWITCH

AutoCAD SHX Text
ชนิด 3 ตำแหน่ง

AutoCAD SHX Text
SELECTOR SWITCH

AutoCAD SHX Text
ชนิด 3 ตำแหน่ง

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
เครื่องจ่าย

AutoCAD SHX Text
เครื่องกวน

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
เครื่องจ่าย

AutoCAD SHX Text
เครื่องกวน

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
เครื่องจ่าย

AutoCAD SHX Text
เครื่องกวน

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
RUN

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
เครื่องระบาย

AutoCAD SHX Text
ตะกอน

AutoCAD SHX Text
11/12

AutoCAD SHX Text
E2-05

AutoCAD SHX Text
ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าควบคุม

AutoCAD SHX Text
แบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
ระบบกรองน้ำผิวดิน 3

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
แบบเลขที่

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง/

AutoCAD SHX Text
ผอ.กจน.

AutoCAD SHX Text
ผชช.

AutoCAD SHX Text
แบบ

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
ผ่าน

AutoCAD SHX Text
เสนอ

AutoCAD SHX Text
ผอส.

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
แก้ไขจาก

AutoCAD SHX Text
กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
หมายเลขแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
C  O  T

AutoCAD SHX Text
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  (COT)

AutoCAD SHX Text
เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม สก.2628

AutoCAD SHX Text
โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ วส.31

AutoCAD SHX Text
ไพรวัลย์ อันวิเศษ  สฟก.6304

AutoCAD SHX Text
ศิริวัฒน์  จิตตศิลป์

AutoCAD SHX Text
สย.9462

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
สุวาลี ศรีพลอย

AutoCAD SHX Text
991056


[T

o ¥ a ° ) a
 SEAUUNGR 2 RWP-1%38 2 vean i uuasaed oo 1ufieu

- = s 7 hikhdaasdha b g1

25% 7 Hoanamdnassiiudn 25%/98FUuen 2 swe-1v3e 2 veavin [

o g P2 e/ PP e 2 TP T2 TR

o ¥ = ° . =
10% 7 S¥HUUN 3 swe—19/30 2 weainnuuasAiyn wRey

b i e i M -

N - | \\ |
fafisunleg RANAR
R
<z syfumdde to00 syvesnuee .\
v afufinin
~
£ 4
4
o/ ¥ o ¥
7777777777777 NANNTAARTTIUN NTUNTNEINTUN
“ ﬂ?3“/]5")\Wl§Wf;l"lﬂﬁ‘ﬁ‘ﬁ‘ﬁ‘uﬂﬂﬁlamzaﬁkmﬂﬂﬂu
W LL?J‘]JN']D’Ii‘z']u?3Uﬁ1ﬂ1’1ﬂ%ﬂ3tﬁ§’ﬂ\‘lﬂﬂ
4
a ﬂ o/ o 4 ' PSS
LL‘Vlﬁ'N‘LI'ﬁ‘LI /A 13957 preudaunuyi e walulad aia (com AR m—'Uﬂq?mmﬁ;ﬁﬁgﬂ%ﬁfgfgg‘g&%ﬁLﬁ@quqmj—'
AransTAseasne | PSRN AswRAY @el0462 %&F 4 : “
28N @ue e

Arans v Ina¥asl Ul anne304 'W/ ‘

Aeonsededng | WINTeY AnedSengan @n2628 (3” jiujﬁ’q il T
Aransdawanany| Trane BeriRus a3 —t57 LLT?@J”-}?\;/ Hiuzey we A
T g Finaes %@? wLLAd 991056 WS  E3—01 wauil [12/12



AutoCAD SHX Text
50%%%

AutoCAD SHX Text
100%%%

AutoCAD SHX Text
สัญญาณแสดงระดับน้ำ 50%%%

AutoCAD SHX Text
สัญญาณแสดงระดับน้ำ 100%%%/SWP-1หรือ 2 หยุดทำงาน

AutoCAD SHX Text
SWP-1หรือ 2 หยุดทำงานและส่งสัญญานเตือน

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำต่ำ 1

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำสูง 1

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำสูง 2

AutoCAD SHX Text
25%%%

AutoCAD SHX Text
สัญญาณแสดงระดับน้ำ 25%%% 

AutoCAD SHX Text
75%%%

AutoCAD SHX Text
0%%%     ระดับน้ำพื้นถัง

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำต่ำ 3 SWP-1หรือ 2 หยุดทำงานและส่งสัญญานเตือน

AutoCAD SHX Text
10%%%

AutoCAD SHX Text
สัญญาณแสดงระดับน้ำ 25%%%/ระดับน้ำต่ำ 2 SWP-1หรือ 2 หยุดทำงาน

AutoCAD SHX Text
25%%%

AutoCAD SHX Text
สัญญาณแสดงระดับน้ำ 50%%%

AutoCAD SHX Text
50%%%    

AutoCAD SHX Text
สัญญาณแสดงระดับน้ำ 100%%%/ระดับน้ำสูง 1 RWP-1หรือ 2  หยุดทำงาน

AutoCAD SHX Text
100%%%    

AutoCAD SHX Text
ระดับน้ำสูง 2 RWP-1หรือ 2  หยุดทำงานและส่งสัญญานเตือน

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
LL

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
HH

AutoCAD SHX Text
75%%%    

AutoCAD SHX Text
สัญญาณแสดงระดับน้ำ 75%%%/ระดับน้ำต่ำ 1 RWP-1หรือ 2 เริ่มทำงาน

AutoCAD SHX Text
%%Uหอถังสูง

AutoCAD SHX Text
%%Uถังเก็บน้ำใส

AutoCAD SHX Text
สัญญาณแสดงระดับน้ำ 75%%%/SWP-1หรือ 2 เริ่มทำงาน

AutoCAD SHX Text
ระดับอ้างอิง ±0.00 ระดับท่อด้านดูด

AutoCAD SHX Text
ระดับผิวน้ำ

AutoCAD SHX Text
ระดับอ้างอิง -4.00 (MAX)ระดับน้ำต่ำ 1 RWP-1หรือ 2 หยุดทำงาน

AutoCAD SHX Text
ระดับอ้างอิง -4.50 ระดับน้ำต่ำ 2 RWP-1หรือ 2 หยุดทำงานและสัญญาณเตือน

AutoCAD SHX Text
ระดับก้นแหล่งน้ำดิบ

AutoCAD SHX Text
%%Uแหล่งน้ำดิบ

AutoCAD SHX Text
E3-01

AutoCAD SHX Text
12/12

AutoCAD SHX Text
แบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
แบบเลขที่

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุง/

AutoCAD SHX Text
ผอ.กจน.

AutoCAD SHX Text
ผชช.

AutoCAD SHX Text
แบบ

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
ผ่าน

AutoCAD SHX Text
เสนอ

AutoCAD SHX Text
ผอส.

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
แก้ไขจาก

AutoCAD SHX Text
กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
หมายเลขแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
C  O  T

AutoCAD SHX Text
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  (COT)

AutoCAD SHX Text
เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม สก.2628

AutoCAD SHX Text
โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ วส.31

AutoCAD SHX Text
ไพรวัลย์ อันวิเศษ  สฟก.6304

AutoCAD SHX Text
ศิริวัฒน์  จิตตศิลป์

AutoCAD SHX Text
สย.9462

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
สุวาลี ศรีพลอย

AutoCAD SHX Text
991056

AutoCAD SHX Text
แบบการติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำแหล่งน้ำดิบ

AutoCAD SHX Text
/ถังเก็บน้ำใส/หอถังสูง


NENNTHENIUN
NIYNIWNTNYINTFIT NI FLATRILIAAD

a o = ' =
NI7EIRRMILATANANEIZITEAN

B aANANT AN

O

KRG LT el

(&

J

TAsansanlaanelunnsfne

UF Uy uas i muusngg s sutlss gt

Y 1550 roudounus] aerl tmaTulad dofin

c 0

WA 2566




/ @191 YLl

wuUAed LRI MUATUUL LU
Fauuy Tasedsns
991055 A1atfuuy, FIIuARIERYBERYeY Wiasednad lunau uazdafudnsiadl A1-01 1/3
991055 WLLUARS N EAsIBERT L UL AT A1—02 2/3
991055 LLUULLﬁQQT']ﬂﬂzl%FJﬂ'ﬂﬂ\?tﬁ;‘i'ﬂ\jﬁ\lﬂqﬂﬂﬁ A1-03 3/3

ANTIMAASTNEALBLAURY WFRANEd1sAT TNy LasdasUansAdl

WmeFesnegnad Tunau SRIEHN
- . iPasnau .
mmn']wam 9ilnvasdnaed | @msinnsanedne® | uwseiu | auwtsunulunou | aumluie | dmdau (KW) famandnnafl | Seanesnaad ANTUMUIGY
| (RLLH PR Tu) Ang Fe T 5 dn dn Tunau ans ans lanlatingn (ua)
#76 45 1-5 3/4 4 1 0.40 300 300 35
7.5 YUz 2.25 1-5 3/4 4 1 0.40 200 200 35
ARE3 15 1-5 3/4 4 1 0.40 100 100 3.5
nsdu 9 1-5 3/4 4 1 0.40 500 500 5.5
15 U119 4.5 1-5 3/4 4 1 0.40 300 300 3.5
ARBT Y 3 1-5 3/4 4 1 0.40 200 200 3.5
8363 18 1-5 3/4 4 1 0.40 1000 1000 7.5
30 U119 9 1-5 3/4 4 1 0.40 500 500 5.5
ARETY 6 1-5 3/4 4 1 0.40 300 300 3.5
& 1 4
NeINTARATIUT NFUNTHENTUA
&
n?zmqw\?wmnsﬁﬁumﬂuasaquonmu
]
s nsfafl wATe It AT]
/ . s peufmunist eev waluled diin con| gy | T URHNUL msqquﬂmmmgm;mm Lg?mmﬂmmﬁ
o v €07 - / A
a1 iif ABEN35UNISRASIaSUNRRRUIIUANsFiUEnw N e LMY UAZIINUAIA
, AransTaseasne | A3Snal AnmRal] delo46] “ 7é m/ o
; - - ' s, | aanuy us .
‘ vonn oty Wiimb /:@l?_l_ s o g W Aeianswivn TnsSael Hudiw ﬂWnSSOﬁ@?W Z . e
- T NSSUNNS | UNENINIIOING  §assnd &5 TMesunns | wieelEd  Yvaledny ,o{vs; . [Aeansedens | wBuie fmdedeenn anzes (- EELES WU . 1L
p = ' O RTETT < 1
Assunns | wneenimd  andee J/ nasNNs | uneanefiudidn ey (‘)’mcf\'@/q Aransiuanaey] TnAng @aRTWUE 2831 un qu?m/ B U ( Ve |wensw
a/a/uU '31'14“?1‘ A / \ ey @ry‘a AANane @ LL‘UULMJV\ 991055 NUBRRDUULILE A1-01 Muﬁ 1/3




szguln pve gl 2 A e2s

\ ® ! Voo
wilanddeuda quunmeny — ———veuiléanniiage Pvc 20 wu
13 «
/——7‘1_1?39;!?4'] PVC 1U2QN9R 220 HN

e - S— E T

, ﬁ Meilla PVC 920 W

Hananignsa

, ML

@ PVC 825 WU

i
I
(K]
I
I
; t
PNATTURMTNAU PVC 925 Ui I
. . V18 PVC #25 Hul ' 2 . h
Y PVC 825 Ml ’ Yy R PVCee2s Hoednaed 1
i - - - - i
- =ig= g o] f
YIRISLNLNENE PVC 925 Ui ‘ =t e
! y \ ﬁ@?glﬂgmg @ C SO S S IS LT N T R g |
NOILLNEMTNAY PVC 840 WL \ nau PVC @40 i |
lals1eszunemznay / ' F s YRILLNEAZNAY PVC 625 M

naRnEdneay %@iguwmzﬂ@u PVC 940 43l

NBSTUNEAZNEY PVC 925 it

= lalnesi Ay = lilveasiainle

wilayw |1 : 25

VENIF
1. veusrginsaivie pve. 1adu 135 anaulRuuudasiumiuuameuazginenl
nalansaAsT aN

2. szl fglﬂ%ﬂsmﬁﬁ pvc. eufleu 2 Ay

5 st @ Wlgdssgiuuy Bace vaLve

4. Fulidfaudesaduiioey greaziBerluwmd 2 dmou 3 90
a2 du Anugeiuagfudeannansied

§ amenans i flanant uan

- N
[ |
T 11
o . 3 3 fleqpenney v v
8 flemnaanad ffegpenjuann NEINITAAEITU NIUNTHENTUI
[ W &
| ] ﬂ?57]?’3\Wﬁ'ﬂﬂﬁﬂ?ﬁ??uiﬂﬂuﬁgaﬁw)ﬂﬁﬁu
n  nsfeflasdasansansad]
ﬁ_[ £Y ) K U%’ﬁ’“ﬂ Mu%mmuﬁ @‘E\W lﬁﬂﬁiui@@ E%Wﬁﬁ”"] (COT) LERSLLIL LLﬂuLLﬁﬁq?qﬂagL%ﬂﬁ?gﬂw@%qﬂﬁq?mﬁ
TR 1: 25 -
@ Aranalassasn | ¥l AmRey] deoss2 @f
b ] e lue Had
Artans Tl Ins¥ael BumiAs  anne3o4 W
e e [ =y L1 T1EX o N
ranadinn | i fiieg anzes  C R0
Aronstannden g dedfug szt =757 mz‘ﬁmif\/ - ey Ha
Lﬁﬂuuunu girna p:ﬁ-w@@a m‘ LLUUL@ﬂﬂ 991055 PUTHRULIY A1—02 U&:luﬂ 2/3




AYNNEND

wnlanfeuds 2oxa”
/‘ Lanilouds 27xe”

ANUNAT

lanifeuss 1 1/27x3

I TYA P PV T R

20

!

ATIHEND

o @ & @
(AeusmsTInATasie uaztunmvesng el wudnad)
T EE CA M M M e M e C e ra e = laaifeuda 1 1/27%3"

|

¥ 2
IR —

— landleuda 1 1/27x3"

ﬁﬁuim'l,ﬁz,ﬁ@uﬁa 2"x4”

21lAnu 2

& o
AT IMARITUIRTBSES mwum@\simx'lmwﬁ»s@nmmﬂ

Ul | durugudnansia | asugsd gumaslizaneda
(Bms) (12m3) (113) NS (1WRs) | ee (ums) | g9 (wms)
100 0.50 0.57 0.90 1.20 0.80
200 065 067 090 | 120 | o080
300 | 065 1.05 090 | 120 | os0
500 | o087 | 105 120 | 120 | o080
1000 .00 1.57 120 | 120 | o080

o LA S-1
. tulnlaitlouds 2 . ¥ ¢
mwmﬁwu@qﬁumw@w@eiﬁ — TR E— ABINIARATTU nmw?wmn?mw
uaggiuneszdmusgnmalle } / Nyauds o ﬁ?5W?QQ%¥Wﬂﬁﬂ?ﬁ??u‘lﬂﬂuﬂﬁaﬂufmﬂﬂﬂ
(MumssgnsIunTesiuazaunnlag o ATLIRETN 2"
it st | } s nsAeA wAFastdTAd]
0.20 K 10 pandaunuy earl matulad 4m (com) [ w8 el
; AR wouy | LULMEASTeasifantas TReanedsansiadl
. AronsTassaing | At Anmfiay deo4s2
T e - senuun sua Hedt
i Aeans Lvivh Ins¥aed HudieE  &vineso4
?ﬂ@q% 1 1 20 AT B | 1z i T
(] Aronneiana | adudn Andetungan anzezs (20 - ﬁ"
Aronsdauandey] Tang FefAfiug szt =fF5 7 @n%mﬁ?}/ - wiugey i
B | o8 Aiveen m uwytigadh 991055 wingsmuy  A1-03 | wiudl | 3/3




	
	Sheets and Views
	10.0 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ปกและสารบัญ-G-00
	10.0 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ปกและสารบัญ-G-01
	10.1 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โรงสูบน้ำดิบ-G1-2
	10.1 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โรงสูบน้ำดิบ-E1-01
	10.1 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โรงสูบน้ำดิบ-E1-02
	10.1 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โรงสูบน้ำดิบ-E1-03
	10.1 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โรงสูบน้ำดิบ-E1-04
	10.2 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกรองน้ำผิวดิน-E-01
	10.2 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกรองน้ำผิวดิน-E-02
	10.2 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกรองน้ำผิวดิน-E-03
	10.2 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกรองน้ำผิวดิน-E-04
	10.2 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกรองน้ำผิวดิน-E-05
	10.3 แบบการติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำ-layout


	
	
	Sheets and Views
	10.0 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ปกและสารบัญ-G-00
	10.0 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ปกและสารบัญ-G-01
	10.1 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โรงสูบน้ำดิบ-G1-2
	10.1 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โรงสูบน้ำดิบ-E1-01
	10.1 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โรงสูบน้ำดิบ-E1-02
	10.1 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โรงสูบน้ำดิบ-E1-03
	10.1 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โรงสูบน้ำดิบ-E1-04
	10.2 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกรองน้ำผิวดิน-E-01
	10.2 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกรองน้ำผิวดิน-E-02
	10.2 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกรองน้ำผิวดิน-E-03
	10.2 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกรองน้ำผิวดิน-E-04
	10.2 แบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกรองน้ำผิวดิน-E-05
	10.3 แบบการติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำ-layout






