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AutoCAD SHX Text
การติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยระบบแสงสว่าง, ไฟฟ้ากำลัง ที่ระบุในเบบแปลน
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รายการประกอบแบบ
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1.การดำเนินงานทั่วไป
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2.ขอบเขตของงาน
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3. มาตรฐานการปฎิบัติงาน
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2.2 ดวงโคมที่แสดงในแบบ เป็นเพียงตำแหน่งโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องเสนอ SHOP DRAWING.
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แสดงชนิดและตำแหน่ง โดยให้ยืดถือหลัก คือ ให้ใช้ดวงโคมชนิดฝังในบริเวณที่มีผ้าเพดาน และใช้
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ดวงโคมชนิดลอยในบริเวณที่ไม่มีฝ้าเพดาน เว้นเสียแต่ว่าแบบจะระบุให้ติดตั้งนอกเหนือเป็นอย่างอื่น
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2.3 การเดินสายโดยทั่วไป ให้เดินสาย IEC 01 ในท่อ EMT , IMC หรือสาย NYY ในท่อ PVC, HDPE
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หรืออื่นๆตามรูปแบบที่ระบุในเบบแปลน โดยฝังในผนัง, พื้น,โครงสร้างของอาคาร หรือร้อยในท่อ
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ซ่อนในฝ้าเพดาน เว้นเสียแต่ว่าแบบจะระบุให้ติดตั้งนอกเหนือเป็นอย่างอื่น
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2.4 ขนาดท่อ CONDUIT ที่ใช้และจำนวนสายไฟฟ้า ในท่อให้สัมพันธ์กันตามตารางร้อยสาย
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2.5 ผู้รับจ้างจะต้องเชื่อมต่อสายเมนไฟฟ้าตามที่ระบุในแบบ เข้ากับระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง
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2.6 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่พร้อมเสนอ SHOP DRAWING เพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้ง

AutoCAD SHX Text
2.7 ตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ระบุในแบบ คือ สวิตช์ไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า, เป็นตำแหน่งโดยประมาณเท่านั้น
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ผู้รับจ้างจะต้องทำตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ให้ผู้รับจ้างเสนอผังและแบบสำหรับก่อสร้างให้ผู้ออกแบบให้ความเห็นชอบก่อน
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3.1 การเดินสายไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัด

AutoCAD SHX Text
3.2 การตัด-ต่อสายไฟฟ้า ให้ทำได้เฉพาะในกล่องต่อสาย ดวงโคม สวิตช์และเต้าเสียบ
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3.3 กล่องต่อสายเป็นกล่องเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียม ผลิตในประเทศ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
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สำหรับดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ OCTAGON BOX สำหรับเต้าเสียบและสวิตช์ที่ใช้ HANDY BOX
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สำหรับกล่องต่อสายอื่นๆ ใช้ SQUARE BOX
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3.4 กล่องโลหะ ต้องใช้ในทุกแห่งที่มีสวิตซ์ เต้าเสียบ และจะต่อสายแยกไปยังดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า
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3.5 การต่อสายขนาดเล็กให้ใช้ INSULATED SOLDERLESS WIRE CONNECTOR UL-APPROVED
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ชนิดขันเกลียวหรือชนิดที่ใช้เครื่องมือกลบีบ ขนาดให้ถือตามคุณสมบัติ ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
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3.6 การต่อสายขนาดใหญ่ SOLDERLESS WIRE CONNECTOR UL-APPROVED 
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ชนิดใช้เครื่องมือกลบีบแล้วพันด้วยเทปพันสาย หนาอย่างน้อย 3 ชั้น
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3.7 การต่อสายจาก JUNCTION BOX มายังดวงโคม ให้ใช้ท่อร้อยสายชนิดอ่อน
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และต้องใช้ข้อต่อสำหรับข้ออ่อนโดยเฉพาะ ปลายท่อที่มีการร้อยสายเข้าท่อ 
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หรือในที่เปียกชื้น ต้องมี SERVICE ENTRANCE FITTING ใส่ไว้ปลายท่อที่

AutoCAD SHX Text
ไม่ได้ฝังอยู่ในผนังและพื้น จะต้องจับยึดด้วยประกับโลหะ (CONDUIT STRAP) 
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และประกับสำหรับแขวนท่อ (CONDUIT HANGER) ทุกๆระยะ 1.50 ม.
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3.8 การเดินต่อ EMT, IMC จะต้องวางขนานหรือตั้งฉากกับพื้น ผนังและโครงสร้าง
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การงอท่อโลหะควรหลีกเลี่ยง หากมีความจำเป็นต้องงอ ต้องให้มีรัสมีโค้งของท่อ
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3.9 กล่อง HANDY BOX ให้ใช้อย่างลึก 2 นิ้ว เท่านั้น

AutoCAD SHX Text
3.10 การต่อสายเข้าหามอเตอร์ ให้ใช้ FLEXIBLE CONDUIT ชนิดกันน้ำ
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3.11 จัดทำป้ายชื่อแผงต่าง ๆ และการใช้งานในแต่ละวงจร ติดที่แผงทุกแห่ง
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ไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้จำนวนองศาที่งอ

AutoCAD SHX Text
ระหว่างกล่องต่อสาย 2 จุด เมื่อรวมกันแล้ว ต้องมีมุมไม่เกิน 360 องศา
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เมื่อพันแล้วต้องหนาไม่น้อยกว่าฉนวนหุ้มสายไฟ

AutoCAD SHX Text
ถ้าท่ออยู่ในอาคาร จะต้องมี CONDUIT STRAP ใส่ไว้ ถ้าอยู่นอกอาคาร
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รายละเอียด
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สัญลักษณ์
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สัญลักษณ์ของแบบระบบไฟฟ้า
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แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
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เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ
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กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ ของการไฟฟ้าฯ
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หลักสายดินทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/9" ยาว 2.40 ม.
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เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายกราวด์ขนาด 16 แอมป์, 250โวลท์ แบบฝังเรียบผนัง
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สาย 2x2.5/G-2.5 ตารางมิลลิเมตร ชนิดสาย IEC 01
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สาย 2x4/G-2.5 ตารางมิลลิเมตร ชนิดสาย IEC 01 
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 2000 ลูเมน/โคม อุณหภูมิสี ไม่น้อยกว่า 5,500 เคลวิน (แสงธรรมชาติ)
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โคมไฟเปลือย LED T8 16 วัตต์ ชนิดติดลอย ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า
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แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AutoCAD SHX Text
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